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TABLERO DE CONTROL
DEL ALUMBRADO

MEDIDA

Transformador DE UTE

SSEE 1

PAT

Linea UTE Media Tensión

TGA1

h=3.5m

h=2,0m

NUEVA
COLUMNA DE HORMIGON DE 9m, SALIENTE 7,5m
POR SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT),
PARA ACOMETIDA UTE
CON CAÑO Y CODO DE PVC SEGUN RBT UTE
INICIO LINEA DE MECICION UTE TRAMO 1

EN SOPORTE

CÁMARA

CABLE DE TIERRA
Cu 50 mm2  enterrado a
0,80 m de profundidad

TIERRA

JABALINA 2m, 5/8"

NIVEL DE TIERRA
O DE PISO TAPA

MANIJA DE ACERO
GALVANIZADO 12mm

HACIA TIERRA COLUMNA

SOLDADURA
CADWELL O CONECTOR
JABALINA-CABLE

DETALLE CAMARA DE TIERRA AL PIE DE TGAi

SOLDADURA EXOTÉRMICA DE
CABLE DE TIERRA A JABALINA DE PAT

SOLDADURA EXOTÉRMICA
CABLE A CABLE DE TIERRA

DETALLE SOLDADURAS

COLUMNA DE
HORMIGON

CONEXION TIERRA COLUMNA
A TIERRA JABALINA, O
SOLDADURA

HORMIGON

0.50m

CABLE DE
TIERRA 10mm2

0.
60

COLUMNA METALICA DE 11m

Transformador DE UTE

SSEE 2

Linea UTE Media Tensión

TABLERO DE CONTROL
DEL ALUMBRADO

MEDIDA

P

A

T

TGA2
h=3.5m

h=2,0m

NUEVA
COLUMNA DE HORMIGON DE 9m, SALIENTE 7,5m
POR SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT),
PARA ACOMETIDA UTE
CON CAÑO Y CODO DE PVC SEGUN RBT UTE
INICIO LINEA DE MEDICION UTE TRAMO 2

EN SOPORTE

0.
60

CAMARA 40x40

L01

COLUMNA METALICA DE 11m

Existente tramo 1

Existente tramo 2

FC

FC

CABLE COBRE
5x16mm2 XLPE
DIRECTAMENTE ENTERRADO

TRAMO 1

TRAMO 2

DOBLE VIA

COMPLETA

Doble Vía

CABLE COBRE
5x16mm2 XLPE
DIRECTAMENTE ENTERRADO

CABLE COBRE
5x16mm2 XLPE
DIRECTAMENTE ENTERRADO

L01

L01

CABLE COBRE
5x16mm2 XLPE
DIRECTAMENTE ENTERRADO

CANTERO

CENTRAL FINO

L02

L02

L02

PEATONALES

11.0m

L01

0.
40

m

CABLE COBRE
5x6mm2 XLPE
DIRECTAMENTE ENTERRADO

CABLE COBRE
5x6mm2 XLPE
DIRECTAMENTE ENTERRADO

L01

COLUMNA METALICA DE 11m

L01

3
0

,
0
m

3
0

m

DIVISIÓN DE PROYECTOS

FECHA:

LÁMINA:

INTENDENCIA DE CERRO LARGO

CONTENIDO:

DIBUJANTE:

ESCALA:

Ing. Agrim MANUEL DUARTE

Jefe Vialidad Urbana

Arq. FEDERICO AVILA

Jefe Proyectos

Arq. FEDERICO AVILA
Ing. H. HUGO ALVAREZ

EQUIPO TECNICO:

PROYECTO:

Ayte. Arq. Santiago Barera / Ayte. Arq. Isabel Chavez

Abr_2024 NO

ELECTRICA Y LUMINICA
EL02

Pry. Avenida en ciudad de Fraile Muerto

Ing. ALFREDO GONZALEZ
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