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TABLERO DE CONTROL
DEL ALUMBRADO

MEDIDA

Transformador DE UTE

SSEE 1

PAT

CABLE SP SUBTERRANEO
3x25mm2+N25 XLPE
TRAMO 1

Linea UTE Media Tensión

TGA1

h=3.5m

h=2,0m

NUEVA
COLUMNA DE HORMIGON DE 9m, SALIENTE 7,5m
POR SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT),
PARA ACOMETIDA UTE
CON CAÑO Y CODO DE PVC SEGUN RBT UTE
INICIO LINEA DE MECICION UTE TRAMO 1

EN SOPORTE

CÁMARA

CABLE DE TIERRA
Cu 50 mm2  enterrado a
0,80 m de profundidad

TIERRA

JABALINA 2m, 5/8"

NIVEL DE TIERRA
O DE PISO TAPA

MANIJA DE ACERO
GALVANIZADO 12mm

HACIA TIERRA COLUMNA

SOLDADURA
CADWELL O CONECTOR
JABALINA-CABLE

DETALLE CAMARA DE TIERRA

SOLDADURA EXOTÉRMICA DE
CABLE DE TIERRA A JABALINA DE PAT

SOLDADURA EXOTÉRMICA
CABLE A CABLE DE TIERRA

DETALLE SOLDADURAS

COLUMNA DE
HORMIGON

CONEXION TIERRA COLUMNA
A TIERRA JABALINA, O
SOLDADURA

HORMIGON

0.50m

CABLE DE
TIERRA 10mm2

0.
60

COLUMNA METALICA DE 9m

Transformador DE UTE

SSEE 2

Linea UTE Media Tensión

Linea UTE Media Tensión

TABLERO DE CONTROL
DEL ALUMBRADO

MEDIDA

P

A

T

TGA2
h=3.5m

h=2,0m

NUEVA
COLUMNA DE HORMIGON DE 9m, SALIENTE 7,5m
POR SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO (NPT),
PARA ACOMETIDA UTE
CON CAÑO Y CODO DE PVC SEGUN RBT UTE
INICIO LINEA DE MEDICION UTE PRIMER TRAMO

EN SOPORTE

0.
60

CAMARA 20x20

CAMARA 40x40

CAMARA 40x40

L01

COLUMNA METALICA DE 9m

CAMARA 20x20

CABLE PREENSAMBLADO
AÉREO ALUMINIO
3x16mm2+N16 XLPE

Existente

Existente

Existente

FC

FC

CABLE PREENSAMBLADO
AÉREO ALUMINIO
3x16mm2+N16 XLPE

PROYECTO:

ESCALA:
LAMINA:

FECHA:LOCALIDAD:
CONTENIDO:

DIVISION DE PROYECTOS

EQUIPO TECNICO:

BARRIO MURGUIA

MELO
SUB ESTACIONES UTE -  BARRIO MURGUIA

Arq.Federico Avila - Ing. Alfredo González EL01
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Ø 110 - 4"

e = 4.05

Ø 89 - 3"

e = 3.65

Ø 76 - 2.5"

Ø 60 - 2"

e = 3.25

e = 3.25

NPT

SUELO

PLETINA

BULONES

VENTANA INSPECCION

ACCESO SUPERIOR

A COLUMNA

CAJA PROTECCION

Ø 60 - 2"

e = 3.25
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BRAZOS 2.0m
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ESCALA: 1/40
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