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L.PROPIEDAD

R 10x5x5 (caja honda) h=1.50m

embutido
Caño PVC Ø60Ø16

termomagnética
Caja de 20x20 con  llave

Medidor cliente

L.EDIFICACION
kwh

L.PROPIEDAD

Caño PVC Ø60 embutido
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CABLES DE POTENCIA A LA SSEE
ENTRADA/SALIDA DE LOS

Canal 55x60

3 tapas tipo II
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Pilares 15x20

Perfil PNU14

Perfil PNU20/N.P.T. móvil

Perfil PNU20/N.P.T. fijo
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Ducto 40x45

Pendiente 45°

50x60
Canal

30x50 cm.
Tapa tipo III

fondo a -0.75
Hueco 50x40

3 Tapas tipo II
Cámara 100x105

tipo I 37.5x60
modulares tapas
Canal para  celdas

fondo a -0.75
Hueco 40x40

Caño PVC Ø60 embutido

Medidor cliente
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Jabalina-pat Jabalina-pat

Para Electrónica7

Para Rejilla de Ventilación6

Para Puerta Entrada5

Para Puerta Trafo4 y 4'

Para TBT3

Para TMT2

Para Transformador1

CHICOTES:

1-Similar piso

1-Portland lustrado

2-Revoque fino c/ pintura epoxi
1-Revoque fino y pintura de cielorraso
2-Hormigón visto pulido
1-Revoque con pintura epoxi

PAREDES

ZOCALOPISO

CIELORRASO

PISOS

PAREDES

CIELORRASOS

CLAVE

TERMINACIONES:

ZOCALOS

3
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NOTAS :
Pendiente máxima admisible en piso bajo celdas:
2mm/m

Margen de 1cm entre tapa y tapa para facilitar su
colocación.

Entrada/salida de los cables de potencia a la ssee
(ver plano n°. 04-02).
Sobre veredas no se deberán construir cámaras (la
posición indicada es a título informativo).

Se prevé al menos dos apoyos desmontables para
c/perfil PNU20 (ver plano correspondiente).

Sale del fondo del canal como mínimo un metro.

Aterramiento: Las mallas de tierra son solo a modo
orientativo.
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