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29- “Se solicita la incorporacion de un video portero con visién nocturna, y se hace mencion a
un plano. Solicitamos se envie el plano donde se identifica este video portero.”

30- “Solicitamos se confirme donde se deben colocar accesos biométricos, y cuales son las
caracteristicas que se esperan de estos equipos.”

31- “Solicitamos se confirme que el sistema de llamado de enfermeras y central de monitoreo
no forman parte del alcance del llamado.”

32-“Solicitamos se confirme si el sistema de deteccion de incendios debe ser compatible con
el sistema existente en el piso 4. En caso afirmativo, solicitamos se comuniquen las

caracteristicas del sistema existe.”

33- “Solicitamos se confirme si se ha verificado que el nuevo proyecto implica un incremento
en el consumo de energia, lo que implica incluir en los costos de un incremento de carga.”

34- “Solicitamos se confirme si es posible incorporar en el rubrado, un rubro para la
cotizacion independiente de las instalaciones de acondicionamiento térmico.”

35- “Solicitamos se confirme si las instalaciones eléctricas dentro del sector a remodelar,
seran alimentadas en un 100% desde una red de emergencia con grupo electrégeno, o estaran
divididas en emergencia con GE y normal sin GE.”

36- “Entendemos que el sector contra con tableros nuevos, solicitamos por favor indicar el o
los puntos de interconexion con las instalaciones eléctricas existentes.”

37- “En caso de ser necesario llegar hasta el tablero general de edificio, indicar distancia a la
vez que aclarar quien realizara las modificaciones y cortes en el tablero general.”

38- “Solicitamos indicar el punto de conexion del chiller a instalar en el SS.”

39- “Solicitamos se confirme la marca y modelo de la central de incendio, a los efectos de su
compatibilidad con los nuevos detectores, sirenas, parlantes y pulsadores.”

40- “Solicitamos se indique el punto de interconexion con la red existente”

41- “idem para el sistema de control de acceso: marca, modelo, tipo (biométrico, tarjeta, etc).
Y su punto de interconexion.”

42- “Solicitamos por favor se confirme el punto de conexion con la red de gases existente.”
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43- “Solicitamos se confirmar que los boxes 7, 8, 9 y 10 serian de aislamiento.”

44- “En caso de que los boxes anteriores sean de aislamiento, solicitamos se confirme si son
para pacientes inmunodeprimidos o para infectocontagiosos. De existir de los dos tipos, por
favor indicar cudles serdn para que tipo de paciente, ya que el concepto del manejo del aire
acondicionado es diferente.”

45- “Solicitamos indicar el punto de conexién del sistema SCADA para el aire
acondicionado.”

46- “Solicitamos se confirme si es necesario instalar persianas corta humos o corta fuego, en
los puntos de interconexion de los ductos de extraccion con los ductos verticales de
mamposteria existente. Confirmar si se desea corta humos o cortafuegos.”

47-"Solicitamos se confirme si es necesario que las dos puertas de ingreso al sector sean
cortafuego.”

48- “En el 4rea a reformar se instalard un rack que concentrara los enlaces de cableado
estructurado de los nuevos puestos, entendemos que este rack se enlazara con un rack
existente en el mismo piso, solicitamos se confirme qué cableados hay que realizar para
enlazar los racks mencionados (cable utp (cantidad y categoria), fibra ptica (multimodo,
monomodo, cantidad de hilos), multipar telefénico (cantidad de pares)).”

49- “Solicitamos se confirme la altura minima requerida en boxes generales y aislados del
servicio de cuidados intermedios.”

50- “Solicitamos indicar equipamiento requerido en local de sueros y gasémetro.”

51- “El articulo J2- Chiller, dice lo siguiente: “El sistema contard con chiller (y calentador por
bomba) o enfriador, el cual estard ubicado de acuerdo a los gréaficos que se adjuntan. Tendrd una
potencia suficiente para climatizar todas las salas de internacién del Hospital Policial”.

Solicitamos se confirme si efectivamente los equipos deben climatizar todas las salas de internacién del
Hospital Policial, o se hace referencia a las salas de internacion del sector a intervenir.

52- “Como la licitacion fue prorrogada, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 12 del
Pliego de Condiciones el mes base para el ajuste de precios ya no seria setiembre de 2015
pasando a ser octubre de 2015; y considerando que en el mes de octubre se produce un
aumento de los laudos de mano de obra, solicitamos se confirme si se debe considerar como
mes base para el ajuste de precios el mes de setiembre de 2015 o el mes de octubre de 2015~

53- “De acuerdo a las exigencias del proyecto, se deberan realizar por lo menos cuatro
atravesamientos importantes en las vigas del hormigon que cruzan el pasillo principal.
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Por la altura entre losas y la altura del cielorraso, es de esperar que los ductos de aire tengan
poca altura y gran ancho.

Para poder evaluar adecuadamente los refuerzos estructurales a realizar en esas vigas que
seran atravesadas por los ductos, solicitamos se envie le informacion disponible sobre la
estructura, sobre todo dimensiones de las vigas que cruzan el pasillo.

Por favor confirmar si la losa existente es casetonada o maciza. De ser posible indicar espesor.

54- “Solicitamos se confirme si dentro del alcance del llamado de licitacion se debe incluir el
suministro de escritorios, sillas y equipamiento mévil.”

55- “Solicitamos se confirme la ubicacion del punto de conexion desde donde se debe llevar
energia hasta la zona de obra.”

56- “Solicitamos se confirme la ubicaciéon del punto de conexion desde donde se deben llevar
gases medicinales y vacio hasta la zona de obra.”

57- “Solicitamos se confirme que el monto total comparativo del rubrado de la oferta, sera el
resultado de sumar el Subtotal 3 y los Montos Imponibles, y no las Leyes Sociales”

» RESPUESTAS (Dpto. de Arquitectura e Ingenieria):

1- Ver memoria Art. 2 y Pliego art. 2

En etapa de presentacion de oferta, el “oferente” entrega todo lo necesario y entendido como
que mejor explica su propuesta. En etapa de contratacion, el oferente se convierte en
adjudicatario, y debe completar los graficos y toda informacion a aprobar por este

Departamento (segiin pliego y memoria)

2- El procedimiento a cotizar esti acompafiado con un anteproyecto de albaiiileria, esquemas
de instalaciones, Memoria y Planilla de Cotizacién. (Ya de por si el anteproyecto entregado a
licitar tiene sus derechos como autoria de la D.N.S.P.)

A los oferentes se les solicita en la etapa de cotizacion la ampliacion de informacion (sin que
sea un Proyecto Ejecutivo aln), consistente en Memoria/Graficos que mejor ilustren,

expliquen, y defienda su propuesta y/o variante admitida.
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En la adjudicacion recién se presentard el Proyecto Ejecutivo, el cual sera (si el oferente lo

considera), un rubro a cotizar en la Planilla de Cotizacion.

3- Se inform6 que cuando se hace constancia de Habilitacion de Bomberos, se refiere a que
toda el 4rea comprendida debe contemplar todas las medidas que la DNB. y la

reglamentacion vigente establece (sin que ello implique tramitar su Habilitacion).

4- Se vio en el lugar mismo, y los medios.

5- Respuesta del Departamento Financiero Contable: Tendra las bonificaciones
establecidas en el Art. 58 del TOCAF.

6- Se entiende (esta en Pliego/Memoria), que en cada acondicionamiento interviene un
técnico de la rama correspondiente, que avalara el grafico/propuesta/Memoria especifica.

7- Respuesta del Departamento Financiero Contable: No tenemos previsto pagos de IVA
con certificados de DGI.

8- Confirmado
9- Confirmado
10- No hay habilitaciones. Se debera dar por la responsabilidad del técnico interviniente.

11- Se refiere a haber hecho todas las inspecciones de las diferentes instalaciones y
certificaciones de las mismas, que avalen con la firma de técnico registrado.

Parte de ello es presentar conformidad de libre de deuda y cierre de obra de BPS/MTSS.

12- Se entrega como estd. (So6lo se trasladan previamente los servicios existentes en el lugar).
13- Confirmado

14- Si, en la medida de coordinacion, concentrando su uso en momentos que no interfieran la
normal actividad del Hospital

15- Como ampliacion de la pregunta anterior, el transporte tendra como otra condicionante, la
carga admisible del montacargas, y no comprometa la estabilidad. Todo mal uso comprobado
que origine ademds dafios al equipo elevador sera de cargo de la empresa (adjudicatario
principal de la obra).
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16- La reglamentacion que pudiera establecer el SIME sera a verificar por el oferente (se
considera parte del estudio del proyecto)

17- Al exterior, como los ya instalados. Aislar de su transmision al suelo.

Y los equipos en el interior, tomar especial atencion de su transmision sonora, tanto via
directa como indirecta. Aislando su contaminacién sonora del suelo, y aislando efectivamente
el local que los contiene. (Memoria puntos j/j1 y siguientes).

18- De realizarse ductos y encontrarse con vigas, se dimensionara el ducto con un desarrollo
mas en lo ancho que en lo alto. O se planteara otra alternativa. Ver ademas punto j3 de la
Memoria

19- El lugar esta disponible para las mediciones que se requieran. En oportunidad de la visita
de obra se indico que las empresas podian visitar el lugar (las veces que entendieran
necesario) previa coordinacion, donde pueden revelar los diferentes datos e informacion que
requieran.

20- Es correcto

21- No. Pero todos los componentes del sistema de abertura debera dar las garantias de una
Optima estanqueidad. En consideracion ademas del sistema/linea de que se trate.

22- Es correcto. Ver punto g2 de Memoria.

23- Del tipo cortafuegos, si es posible instalar persianas corta humos o cortafuegos.

24- Con borde “antiderrame™ y acero calidad AISI316 terminacion esmerilado orbital, con
tolerancia ante derrame de quimicos y solventes.

25- Los boxes con aislamiento se detallan en apartado j4 de Memoria (Anexo II).

Consiste en sistema de rejilla abatible, que de acuerdo a la presion negativa en el interior, sélo
podria permitir ingreso de aire desde pasillo, pero no a la inversa.

26- A remitir archivo con esquema de puestas

27- Se ha evacuado en visita al lugar con técnicos del drea (Informatica), se integra dentro de
los graficos remitidos.

28- Nodo de comunicacion del 4to piso, ubicado junto a la caja de escalera central.
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29- Ubicacién: En cada puerta de acceso

30- Ubicacion: en cada puerta de acceso. Caracteristicas basicas: identificacion por huella
dactilar y por tarjeta RFID. Comparacion contra base de datos de usuarios en servidor central
(LDAP) Interconexion ethernet.

31- Central de monitoreo y Sistema de Llamado: no forma parte del llamado
Las canalizaciones correspondientes si forman parte.

32- El sistema de deteccion de incendios debe ser compatible y estar integrado al sistema
general del Hospital. Sistema existente: Bosch FPA500.

33- Se est4 tramitando un incremento sustancial de la carga contratada a raiz de otro proyecto.
Este incremento se encuentra incluido.

34- Si
35-100% protegido por grupo electrégeno
36- Tablero principal 1 (a confirmar numeracién en el lugar)

37- Distancias: son 4 niveles de altura. Los tableros generales se encuentran en
subsuelo.Trabajos de conexion, cortes, interruptores, etc: por cuenta del adjudicatario.

38- Ubicacion del chiller: parking a nivel SS, en drea de chillers (junto al existente McQuay,
que alimenta Policlinicas).

39- Bosch FPA500

40- La central se encuentra en la sala de radio, primer piso, con parte del equipamiento
colocado en la sala de maquinas del CTI pediatrico (3er piso).

Cada lazo de sensores debe comunicarse hasta el médulo correspondiente en la central

41- Control de acceso: biométrico + tarjeta RfID . Punto de conexion en el nodo de
comunicaciones del piso.

42- Aspiracion: linea principal, a nivel del subsuelo
Oxigeno: Idem
Aire comprimido: Idem
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43- Si son 4 boxes con aislamiento.

44- En el punto j4 se especifica que la presion atmosférica dentro de los aislamientos sera
negativa, por lo que se trata de aislamientos para infectocontagiosos

45- El SCADA estara accesible a través de la red interna. Su servidor corre en una méaquina
virtual en el Centro de Cémputos. Dentro del local del CI existiran puestos de red acorde, o se
cableara un puesto dedicado. Todas lasconexiones de datos y telefonia se concentran a nivel
del cuarto piso en el nodo de comunicaciones, ubicado junto a la caja de escalera central.

46- Del tipo cortafuegos. (si es posible de las dos)
47- No es necesario

48- En el cuarto piso existe un nodo de comunicaciones y datos, en local al lado de la caja de
escaleras central. Alli es el punto de conexion de datos, y se encuentran ubicados los
conversores de medios hacia y desde fibra optica. Los cableados a lo largo de los pasillos
deberan realizarse usando las bandejas existentes o colocando nuevas.

49- De no impedirlo fondo de vigas, la altura minima sera de 2,40m.
50- En principio no esta solicitado equipamiento.

51- La informacion correcta es que el sistema solicitado es para el sector a reformar, por lo
que la potencia debe cubrir todo el Servicio de Cuidados Intermedios de Adultos (el sector
que comprende esta licitacion), potencia que deberd contemplar ademds un plus de 20%
extra.

Se requiere chiller-bomba térmica con enfriamiento por aire, para acondicionamiento térmico,
con capacidad para la totalidad de la obra, con redundancia de 100% minima (en forma de al
menos dos conjuntos chillers-bomba térmica) debido a la naturaleza critica del
acondicionamiento térmico para un CTI, y que use agua como medio circulante para
intercambio térmico.

52- De acuerdo al Pliego de Condiciones, el articulol3 indica que el mes de base es el
anterior a la Licitacion (fecha de Apertura). Por lo que si la fecha de Presentacion de Ofertas
es en noviembre, el coeficiente a tomar como base sera el del mes anterior (octubre).

53- Se entregé informacion, son losas macizas.

54- No

55- De SubSuelo (Tablero General). Por linea independiente.
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56- Columnas por ductos (Memoria punto i2).

57-  Total de los Rubros

Imprevistos (10% de 1)

Sumade 1 +2

IVA del 3

Total de 3 + 4

Monto Imponible del 1

Monto Imponible de 2 (50% del 2)
Total General (5 +6 + 7)
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DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO

TELEFAX: 2508-59-67 — 152 1015 (logistica@sanidadpolicial.qub.uy)

ANEXO V- LICITACION PUBLICA N©1/15

“"REMODELACION DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL

HOSPITAL POLICIAL EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”

Montevideo, 03 de Noviembre de 2015.-

» CONSULTA DE LA EMPRESA STILER:

1- “Solicitamos se confirme cuales son los documentos minimos del proyecto ejecutivo cotizado
por el oferente que se deben incorporar en las propuestas.”

2- “Entendemos que los oferentes entregaran esquemas de anteproyecto, y propondran soluciones
técnicas, por lo que solicitamos se confirme como se van a manejar los temas de derecho de

autor de los proyectos presentados por los oferentes que no resulten adjudicatarios.”

3- “Solicitamos se confirme si la habilitacién de bomberos estara a cargo del Hospital, al entender
que no es posible obtener la habilitacion Gnicamente del sector de obra licitado, y se debera
habilitar la instalacién de combate de incendios completa.”

4- “Solicitamos se confirme el lugar dentro del predio del hospital donde se debera depositar el
producto de la demolicion. Y se confirme si es posible el traslado de estos elementos desde el
sector de obra al sitio de depdsito.”

5- “El articulo 8.3 establece que se debe presentar:

“Certificado de la Camara de Industria, si se quiere amparar el oferente a la
bonificacion por producto nacional, VIGENTE a la fecha de apertura de las ofertas

Solicitamos:

a) Se confirme si la obra es considerada como producto.
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b) Se confirme cual ser el porcentaje de bonificacion que se le otorgara a la empresa que
presente este certificado.

¢) Se confirme si se deben declarar los bienes integrantes de la oferta que califican como
nacionales”

6- “Solicitamos se confirme si las memorias de los acondicionamientos que se deben
presentar en la propuesta, deberan estar firmadas por los Asesores correspondientes.”

7. “Solicitamos se confirme si esté previsto el pago de IVA con certificados de DGI.”

8- “Solicitamos se confirme que la nomina de subcontratos que se debe presentar en la
propuesta, deberd incluir el nombre del representante técnico de cada empresa subcontratista.”

9-“Solicitamos se confirme si el proyecto entregado ya fue aprobado por el MSP.”

10- “SIME, DNB y UTE habilitan edificios enteros, y no sectores. Por lo que solicitamos se
confirme que en la propuesta se debe considerar el costo la elaboracion de los recaudos del
sector intervenido, necesarios para tramitar las habilitaciones.Quedando en la orbita de la
DNSP, en qué momento dar ingreso a estas habilitaciones, asi como el desarrollo de todos los
recaudos del resto del edificio y sus correspondientes costos.”

11- En el articulo 20 del Pliego se establece que
RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria, se debera efectuar dentro de los plazos previstos en el cronograma
de obras presentado. Cuando se hayan finalizado las obras, la D. N. S. P. extenderd un
certificado, previa inspeccion y aceptacion de las mismas, y se labrard un Acta de Recepcion

Provisoria. Asimismo, y previo a la recepcion provisoria, el adjudicatario entregard a la
D.N.S.P. la documentacién que acredite la habilitacion final de todas las instalaciones

De acuerdo a lo conversado en la reunion inicial, las habilitaciones estarian a cargo de la
DNSP. Por lo que solicitamos se profundice en la explicacion del altimo parrafo de este
articulo.”

12- “Solicitamos se confirme si el sector de las obras y demolicion sera entregado libre de
energia, gases, agua, y Otros servicios que puedan existir en la zona de las obras.”

13- “Solicitamos se confirme si el suministro de energia y agua para la obra se podré obtener
de las redes existentes en el nivel de obra. Quedando el consumo mensual a cargo del
contratista.”
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14- “Solicitamos se confirme si se habilitara el uso del montacargas para el traslado de
materiales y personal durante el transcurso de la obra.”

15- “Solicitamos se confirme que los equipos de acondicionamiento térmico solicitados
pueden ser movilizados en el montacargas existente.”

16- “Solicitamos se confirme si los locales donde se deben colocar el chiller y la manejadora
de aire, cuentan con las dimensiones exigidas por SIME.”

17- “Solicitamos se confirme si los locales donde se deben colocar el chiller y la manejadora
de aire, deben incluir algin tipo de terminacion para mejorar la aislacion acustica.”

18- “Solicitamos se confirme por donde se ha previsto la ventilacién del chiller y de la
manejadora de aire. sobre todo entendiendo que de ser necesario instalar un ducto desde el
local previsto hasta la fachada posterior, se deberian atravesar vigas ya que la altura entre
cielorrasos y losa no seria suficiente.”

19-“Solicitamos se envie un corte del nivel 4, o se definan las alturas entre piso y cielorraso y
entre piso y losa.”

20- “En los planos entregados figuran las aberturas exteriores Al 10 y Al 12.” Solicitamos se
confirme si se deben retirar las aberturas existentes y sustituir por estas nuevas aberturas.”

21- “Solicitamos se confirme si las aberturas exteriores deben ser con DVH. En caso
afirmativo por favor definir sus caracteristicas.”

22- “Solicitamos se confirme que todas las aberturas exteriores deberan tener incorporado
mosquitero.”

23- “Solicitamos se confirme si deben incorporar puertas cortafuego.”

24- “Solicitamos se confirme si los vertederos de acero inoxidable a colocar en las
enfermerias sucias deben cumplir con algun requisito especial.”

25- “Solicitamos se confirme a que se refiere con rejas de transferencia en las puertas de los
boxes.”

26- “Solicitamos se envien recaudos de las instalaciones eléctricas a ejecutar.”
27- “Solicitamos se envien recaudos de las instalaciones de corrientes débiles a ejecutar.”

28- “Solicitamos se confirme la ubicacion de la sala de telecomunicaciones a donde se deben
conectar los equipos con UTP cat 6.”






