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SISTEMA DE AIRE ACONDIDIONADO 

Marca/Modelo Potencia Tipo Sector que atiende Observaciones 

      BTU/h De ventana Split RoofTop Vent./Ext.   

    +  Sala de Juego y varios 

locales 

Son 3 

 Hasta 

24.000 

 +   CCTV Son 2 equipos 

        

 Hasta 

24.000 

 +   Data Center funcionando 

 Hasta 

24.000 

 +   Local UPS, subsuelo No enfría 

 Hasta 

24.000 

 +   Gerencia funcionando 

 Hasta 

24.000 

 +   Sub Gerencia funcionando 

 Hasta 

24.000 

 +   Oficina Planta Alta funcionando 

   +   Oficinas Split enductado 

     + Sala Juego Están en azotea 

 

 


