
LICITACIÓN ABREVIADA Nº16/17 “Obras de adecuación de salón de clases en el Hospital de
Clínicas”

PREGUNTA:

Referente a las aberturas de aluminio. En las planillas dice terminación adonizado natural, pero
en la memoria adonizado tipo anolok natural.
  Cual de las dos opciones debemos cotizar?

RESPUESTA:

La indicada en la memoria.


