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REFERENCIAS

Puesto de trabajo: 2schuko + 1

tres en línea + 1 universal pc

Tomacorriente schuko

- Los interruptores van a una altura de 1.10m salvo

especificación contraria

Notas:

- Los tomas se ubican a una altura de 0.40m salvo

especificación contraria

- Los puestos de trabajo que van sobre pared, se

ubican a una altura de 0.40m, salvo especificación

contraria

- visita obligatoria

- puestas de potencia tentativas, las ubicaciones

finales se replantearan en lugar, previo a la

ejecución.

- Todas las luminarias estarán conectadas a un

interruptor

        bipolar, localizado dentro de cada oficina, en sitio a

replantar por la dirección de obra.

PT

Luminaria tipo L1

Luminaria tipo L2

LOCALIZACIÓN

PADRÓN

ARRENDAMIENTO SEDE SAN JOSÉ

CROQUIS PLANTAS

PLANO

OBRA

ESCALA

AL02

-

FECHA

11/2017

EQUIPO TECNICO: LAMINA

ENCARGADA UNIDAD:

MANUEL ORIBE 568

Arq. Viviana Cal

Arq. Fernanda Gómez

-


