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#1.   Consulta: En el .dwg del detalle de la construcción del recinto para los chillers, se 
especifica que se deben incluir bombas y tableros.

Lo que no está en ningún lado es el detalle de qué bombas y tableros hay que colocar.

Respuesta: 

No se deben incluir las bombas ni los tableros. Las mismas serán suministradas por el 
Subcontrato del equipo de generador de frío.
Se indicó a los efectos de saber las dimensiones a considerar de la cara del equipo al recinto.
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