
ACLARACION V -

Licitaciones Abreviadas Nros. 54/18 - 55/18 - 56/18 -57118 - 58/18 - 59/18 - 60/18 -
61t18

"Suministro de luminarias LED" -

CONSULTA 1:

En el pliego se establece que lo luminorio deberd tener uno eficiencio moyor o iguol o 720 lm/W.
Poro otorgor uno gorantío de funcionomiento de por 10 oños y realizor uno proyección de flujo de
48.0OOhs, debemos utilizar leds Cree XPG-3 con los cuoles y dependiendo de lo configuración de

ol¡mentoc¡ón y lentes uülizados, tenemos un rendimiento de entre 107 y 118 lm/W.
Solicitomos se quite el corácter excluyente de este ítem.
Tombién queremos hocer notor que de nada s¡rve tener uno luminorio eficiente desde el punto de
visto de generación de luz si no se odopta ol escenorio lumínico. Nos ho sucedido que en otros
instolociones, hemos logrado moyores niveles de iluminoncio medio con menos potenc¡o que

luminorios de terceros que tienen mds lm/W.

Respuesta 1:

'0 Con referencia a la exigenc¡a del numeral 4 de la cláusula 2.1, se aceptarán ofertas cuya

eficacia sea mayor o igual a 118 lm/W
.1 Los valores exigidos para los escenarios están indicados en la cláusula 2.1del Anexo l.

'2 Se reitera lo respondido en otra consulta anterior:
Se sustituve el punto 9-2 por el siguiente:

2. Potencia (vatios) 20 puntos
A la oferta de menor potencia le corresponderán 20 puntos, a las restantes se le asignará el
puntale de acuerdo a la siguiente expresión:
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