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DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

SECTOR  6 –DAIHFFAA-
                                                                                D.N.S.FF.AA.,

INVITACIÓN

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

	                          PROCEDIMIENTO
	FECHA APERTURA
	HORA

	· COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 31/19
“MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE VAPOR”
	19/12/2018

	11:00


CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Único de Proveedores del Estado, debiendo la oferta estar firmada por el representante legal de la empresa ante el mismo. 

1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

IMPORTANTE: EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO LA DECLARACIÓN QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II U OFERTA FIRMADA, DE NO PRESENTARSE EL MISMO EN FORMA, LA OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA.

PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL DEBERÁ INCLUIR  LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.
1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.
1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas
1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:
- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo  “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”   (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

- Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. 
-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Ejecución, Marca, Modelo y presentación.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:
2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura y entregada la mercadería. (Indicarlo en el campo Variación)
· Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

· Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:
Certificado Único del Banco de Previsión Social.

 Certificado Único de la Dirección General Impositiva. 

Certificado del BSE. Certificado del Banco de Seguro del Estado (Póliza de Seguro Contra Accidentes y Enfermedades Profesionales de todo el personal involucrado en la presentación del servicio).
3. MANTENIMIENTO DE OFERTA: (Indicarlo en el campo Variación)
3.1  Deberá ser de 140 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS: 
4.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se manifiesten firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.   

4.2  No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

4.3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

5.1 El  Plazo de Ejecución será hasta 12 meses a partir del 01 de mayo de 2019.

5.2  Se deberá  ajustar a lo solicitado en el ANEXO III “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:
6.1 Declaración del representante autorizado ante el RUPE que se adjunta en el Anexo II. 

6.2  Documentación Solicitada en el ANEXO III “Especificaciones Técnicas”, en el caso que se solicite. 

7. MORA: Las partes pactan la mora automática.
8. MULTA:

     8.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

    8.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

            a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las  condiciones de la muestra o especificaciones técnicas tenidas  en  cuenta  para  la adjudicación,  o  la  falta  de entrega dentro  de  los  plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 
10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.  

            b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva..

            c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Servicio a favor  del adjudicatario,   sin  perjuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda el saldo no cubierto.
           d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

           e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

9. NORMATIVA APLICABLE

9.1 El presente procedimiento de compra se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las normas que rigen las Compras Estatales, aquellas concordantes y modificativas vigentes a la fecha de la apertura  y que tenga relación con el objeto del llamado

ANEXO I DEFINITIVO CDAMPL. Nº 31/19
	ÍTEM
	CÓDIGO ACCE
	DESCRIPCIÓN ÍTEM
	VARIANTE ACCE
	CANT. HASTA 
	UD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	1
	921
	MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE VAPOR
	VARIANTE: GENERICA
	12
	MENSUAL
	VER BASES TECNICAS


LA VISITA SERÁ OBLIGATORIA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE EN EL HORARIO DE 08: 00 A 13:00 EN LAS INSTALCIONES DE LA D.A.I.H.FF.AA.- C.E.G. TEL. 2487 6666  Int. 1509. CON ING. LUIS PASCUAL.

FECHA TOPE PARA CONSULTAS POR ESCRITO: Únicamente hasta el día 13  de Diciembre  del corriente.
CONSULTAS TÉCNICAS: En DAIHFFAA –CEG (Central de Energía y Gases)- Ing. Luis Pascual de  lunes a viernes   de 09:00 a 13:00 hs.  Tel: 2487 6666 Int.1509,  daihcegjefe@dnsffaa.gub.uy.-
ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: En la División Adquisiciones. Sector 6 –DAIHFFAA- Av. 8 de Octubre 3050.  De lunes a viernes en el horario: 08:00 a 14:00 hs.  Tel. 2487 6666   int. 2513.

LA PRESENTE COMPRA INCLUYE  ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN  SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy
ANEXO II

………………………………….., representante legal de la firma ………………………………… ante el RUPE, declaro estar de acuerdo con todos los precios ofertados en línea y avalo la totalidad de la oferta cargada para la Compra Directa Ampliada Nº 31/19 “MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE VAPOR”, con apertura electrónica el día 19/12/2018, hora 11:00.-
FIRMA ……………………………………….
ACLARACIÓN DE FIRMA: …………………………………………

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: División Adquisiciones. Sector 6 –DAIHFFAA- Av. 8 de Octubre 3050.   De lunes a viernes en el    Horario: 08:00 a 14:00 hs.  Tel. 2487 6666 int. 2513.
www.comprasestatales.gub.uy
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                                    Saluda a Usted atentamente




         El Jefe de la División Adquisiciones. 

                                    Coronel






     

        
                                Héctor J. Casaretto
HJC/ec/gp
ANEXO III “ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” CDAMPL. Nº 31/19
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fo Vapor) del Hospital Militar

Descripcién de los generadores de vapor

El sistema se compone de tres generadores de vapor de agua de
los cuales dos son marca Turbo Flow Uruguay y uno es ATTSU
(espariol). Internamente se identiican como GV 01, GV 02 y GV 03
Caldera N° 1 (GV 01)

Fabricante: Ibérica del Vapor SA. (Esparia)

Marca: ATTSU

Proveedor: FOCOEX

Modelo: HH-6000

N° de placa de fabricante: 14.881

N° Direccién de Industria de Madrid: A-086.938

N° de identificacion del MIEM/LATU (Ahora URSEA): 5469

Presién de Trabajo: vapor a 8.5 Kglcm2

Presién de Disefio: vapor a 12 Kg/cm2

Presion de Prueba: agua a 18 Kg/om2

Capacidad de Produccién de Vapor: 6000 Kgs vapor/hora

Tipo de Hogar: Humotubular

Combustible: Fuel-oil medio

Cantidad de pases: 3 W~
Superficie de calefaccion: 150 m2 (14553 m2) 7
Modulacién de llama: si

Aislacion: Fibra de vidrio con proteccion de chapa pintada
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Puesta en marcha: Fecha: _24/02/1999

Caldera N° 2 (GV_02)

Fabricante: Turbo Flow Uruguay SA. CIR SA.

Modelo: VPK 2.8/36/12

N° de placa de fabricante: 15691

N° de identificacion de URSEA 5877

Licencia: CMI (Bélgica)

Ao de Fabricacion: 2015

Tipo: Humotubular

Combustible: Fuel-oil medio

Cantidad de pases: 3

Presion de Trabajo: 10 bar

Presion de Diseio: 12 bar

Presion de Prueba Hidraulica: 18 bar

Capacidad de Produccién de Vapor: 4000 Kgs vaporihora
Superficie de calefaccién: 140 m2

Modulacion de llama: si

Aislacion: Fibra de vidrio con proteccién de chapa inoxidable

Tension: 220 v

Puesta en march: Fecha 14/07/2015 /

Caldera N° 3 (GV 03)

Fabricante: Turbo Flow Uruguay S.A
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Modelo: VPK 4

N° de placa de fabricante: 499

N° de identficacion del MIEM/LATU (Ahora URSEA): 5269
Licencia: Demaeyer (Béigica)

Tipo: Humotubular
Combustible: Fuel-oil medio
Cantidad de pases: 3

Presi6n de Trabajo: vapor a 8.5 Kglem2
Presién de Disefio: vapor a 11 Kgicm2
Presién de Prueba: agua a 16 Kglcm2

Capacidad de Produccion de Vapor: 6000 Kgs vapor/hora
Pico: 2 horas 6300 Kgs vaporhora

Superficie de calefaccion: 121 m2

Modulacion de llama: si

Aislacion: Fibra de vidrio con proteccion de chapa pintada
Tension: 220 v

Puesta en marcha: Fecha: Octubre 1991

Condiciones que deben cumplir las empresas interesadas en la
adjudicacion _del _contrato_para_cumplir_las tareas de

mantenimiento de los generadores de vapor que se detallan mas
adelante

W
Para adudicar la contratacion del senvicio se tomarén muy o/
‘especialmente en cuenta los antecedentes de las empresas en cuanto
a experiencia y solvencia técnica para la realizacion de trabajos de
mantenimiento de calderas asi como de trabajos de reparaciones
necesarias para el buen funcionamiento de los generadores, teniendo
en cuenta las caracteristicas de 10s equipos existentes asi como el
carécter de servicio hospitalario absolutamente esencial que cumplen
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[image: image4.jpg]En particular se apreciara la experiencia en calderas como el
generador GV 01, marca ATTSU procedente de Espafia, con su
quemador Weishaupt Monarch tipo RMS-50/2 con modulacién de
llama.

Estas consideraciones seran de primordial importancia en los criterios
de seleccion de la empresa a contratar.

Las em) ran visitar y ver las instalaciones y equipos
previamente a cotizar. Se deberan dirigir a la Central de Energia y
Gases de la Direccion de Arquitectura e Ingenieria Hospitalaria
(DAIH), de lunes a viemes de 8.00 a 13.00 hrs., donde se podran
informar sobre las instalaciones y sobre su mantenimiento asi como
sobre la ubicacién de los generadores de vapor dentro del Hospital. Se
debera presentar constancia de esa visita junto con la oferta.

Servicio de Mantes

liento para las tres calderas

Se contratars una Unica_empresa para hacer el servicio de
mantenimiento a las tres calderas.

1. GV 01 (ATTSU, HH-6000),
2. GV 02 (Turbo Flow, VPK 2.8/36/12)

3. GV.03 (Turbo Flow, VPK4)

Modo de facturar: La facturacion seré una vez por mes (una factura
por mes), en mensualidades iguales durante todo el afto.

El servicio a contratar requiere de operaciones a efectuarse:

« Semanalmente
* Mensualmente
* Anualmente

Operaciones a efectuarse semanalmente:

Estas operaciones s hacen en su mayor parte con el personal propio
del servicio (foguistas), pero se puede solicitar a la empresa
contratada que haga alguna de esas operaciones a modo de
verificacion y control.
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[image: image5.jpg]Verificacion visual de la combustion.

Purga del control de nivel, tubo de nivel y purga de fondo.
Verficacion de las presiones de combustiole.

Verificacion de la temperatura de combustible y chimenea.
Control de pérdidas.

Inspeccién visual el tablero eléctrico.

Accionamiento manual de las vaivulas de seguridad

Verificacion de parametros de funcionamiento.

Anotacién en un libro foliado de novedades de los valores medidos
y las observaciones de cada visita. Si se requiere, llenado de
planilla de control de los chequeos realizados.

Ante cualquier anomalia, se deben encauzar inmediatamente las
tareas para lograr las corecciones necesarias para el buen
funcionamiento de los equipos.

o] ion tuarse mensualmente:

(Por empresa contratada)

« Control de fa combustion incluyendo limpieza de fitros de fuel-oil y

de lanza, recambio de tobera de atomizacion si es necesario,

limpieza y regulacién de electrodos de chispero (encendido),

limpieza y control de célula fotoeléctrica.

Regulacion de combustion.

Control de presion de las bombas de agua.

Limpieza de filtros de agua.

Limpieza el exterior del quemador.

Control general de los elementos de seguridad (preséstatos, mc

donnell, etc.).

« Limpieza de tubos, si es necesario de acuerdo a la temperatura de
chimenea.

« Verificacion del estado de refractarios.

« Control de pérdidas.

« Comprobacién del indice de diéxido de carbono en gases de
chimenea.

« Inspeccion de tapon fusible (si es posible).

« Medicion de la corriente de los motores eléctricos.

« Anotacién en un libro foliado de novedades de los valores medidos

R A S A R

w“e





[image: image6.jpg]y las observaciones de cada visita. Si se requiere, llenado de
planilla de control de los chequeos realizados.

Ante cualquier anomalia, se deben encauzar inmediatamente las
tareas para lograr las comecciones necesarias para el buen
funcionamiento de os equipos.

Operaciones a efectuarse anualmente:

(Por empresa contratada)

« Apertura, limpieza y cambio de juntas de tapa de entrada de
hombre y tapillas de inspeccion.

« Inspeccién visual del interior de la caldera (incrustaciones de

tubos).

Cambio de tubo e nivel y sus gomas.

Cambio del tapon fusible.

Apertura y limpieza de la entrada de agua

Apertura, limpieza e inspeccién de los controles de nivel y sus

conexiones

Esmerilado y calibrado de valvulas de seguridad.

« Control general de valvulas y presostatos.

« Inspeccién del sistema eléctrico, cableado y conexiones eléctricas,

limpieza de contactos eléctricos.

Apertura y limpieza de cajas de humos y control de refractarios.

Cambio de juntas de puertas y tapas.

Pintura general de [a caldera.

Prueba hidrosttica de estanqueidad.

Limpieza de tubos de calderas

Anotacién en un libro foliado de novedades de los valores medidos

y las observaciones de cada visita. Si se requiere, llenado de

planilla de control de los chequeos realizados.

« Preparacion y asistencia para inspecciones del LATU, MIEM o
URSEA.

Ante cualquier anomalia, se deben encauzar inmediatamente las
tareas para lograr las correcciones necesarias para el buen
funcionamiento de los equipos.

Mano de obra de trabajos de repa

les otareas de mantenimients
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[image: image7.jpg]Estando vigente el presente contrato de mantenimiento a suscri
considerara que el costo de la mano de obra para reparaciones o
trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo para el buen
funcionamiento delos tres generadores, estd incluido en los costos del
contrato, salvo el caso de grandes reparaciones.

Llam:

El hospital, a través de su personal propio responsable del
funcionamiento de las calderas, podra llamar a la empresa contratada
para el servicio, ante cualquier eventualidad que requiera trabajos de
mantenimiento, debiendo obtener respuesta inmediata las 24 horas del
dia los 365 dias del afio en cuanto a las acciones comectivas
necesarias.

CODIGO ACCE: 921  ODG 271.000
Descripcion ACCE: Mantenimiento de generador de vapor
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