
          PODER JUDICIAL
          DIVISIÓN ARQUITECTURA 

Llamado por tareas varias en la Morgue Judicial de Rivera.
Ubicación: Cementerio de la ciudad de Rivera.

Memoria descriptiva:

1) Suministro y colocación de 15 luminarias tipo panel led de 60x60 luz fría de 40 
W tipo VIVION o similar con 2 años de garantía como mínimo.
Instalación según lámina L01. Se aclara que todos los paneles deberán instalarse
en el cielorraso con marco metálico color blanco excepto los 6 paneles led que se
instalarán sobre las mesas de autopsia que se instalarán con 4 lingas por cada 
panel a una altura de 2,20 m.

2) Suministro y colocación de 2 luminarias panel led de 30x30 o de 30 cm de 
diámetro luz neutra. Según detalle gráfico – lámina L01.

3) Suministro y colocación de 5 reflectores de 30 W luz fría según lámina L01.

4) Los chasis viejos hay que retirarlos del local a cuenta de la empresa.

Las canalizaciones deberán ser mediante electroductos tipo marca Tigre o 
Kaliplas y las uniones se resolverán mediante los acoples del sistema de la marca
cotizada.

Se deben colocar llaves interruptoras bipolares según la lámina L01. En el caso 
de colocar interruptores nuevos serán tipo aparentes marca AVE Conatel o de 
superior calidad.

5) Suministro y colocación de una puerta tipo tablero pintada y con pomo y tranca 
en acceso a vestuario. La pintura será sintética blanca satinada.
Los herrajes deberán ser de excelente calidad.

6) Suministro y colocación de una cisterna tipo Magya exterior con botón lateral 
derecho (color blanco) y adaptación a inodoro existente.
Se podrá colocar una cañería en pvc exterior debiendo recortar la cañería en 
plomo de forma prolija y rellenando dicha cañería con puliuretano expandido para 
lograr un acabado prolijo. En caso de no ser viable colocar un caño exterior se 
deberá picar la pared y colocar una cañería embutida en pvc aprobado. 
Posteriormente se revestirá la pared con azulejos similares a los existentes.
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7) Cambiar  ruedas rotas en la cámara de frío.

-- 

Arq. Sebastián Errazola                                         Ayud. de Arq. Silvana Cappuccio
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