[image: image1.png]Aduanas

Direccidn Nacional de Aduanas



[image: image2.png]MINISTERIO DE ECONOMIA ¥ FINANZAS



                    
Dirección Nacional de Aduanas
Área Administración General
División Gestión de Recursos
Departamento de Recursos Físicos
Dirección Nacional de Aduanas

Página 4 de 4

ANEXO TECNICO 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA DNA

Anexo Tecnico Mantenimiento Electrico 17.01
1. Objeto
La Direccion Nacional de Aduanas (DNA) llama a interesados a ofertar por el mantenimiento de la instalación eléctrica del Edificio Central de esta Direccion desde el período de contratación y por un periodo de 18 meses a de Junio/2017
2. Generalidades
Se trata de trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza periódica de algunos de los componentes, mantenimiento correctivo, revisiones, pruebas y servicios eléctricos generales.
3. Particularidades
· El edificio posee un servicio desde red de UTE en BT de 400V en trifásico + neutro. Cuenta con un tablero general desde donde se derivan 2 líneas principales hacia tablero generales secundarios (Norte y Sur). Desde allí se derivan a los tableros secundarios de piso y desde estos últimos los circuitos finales. Las líneas están separadas para lo que es iluminación y fuerza. Se posee un grupo electrógeno comandado automáticamente por llave doble vía de transferencia el cual cubre la totalidad del edificio a excepción de los equipos de aire acondicionado y los tomas identificados como “tomas de servicio”. 
· A su vez posee un sistema de pararrayos compuesto por una punta tipo “Franklin” instalada en la cúpula de la torre del edificio y una red de picas interconectadas en todo el perímetro superior con bajadas puntuales a jabalinas ubicadas a nivel de vereda.
· Las redes de datos y telefonía no serán parte del mantenimiento.

· La DNA suministrará al adjudicatario gráficos veraces en formato papel, PDF y DWG. Los gráficos en formato papel deberán permanecer en sus lugares.

· Queda prohibida la divulgación de todo gráfico.

· El personal de la empresa adjudicataria deberá estar debidamente identificado con ropa de trabajo y logo de la empresa así como carné identificatorio.

· El alcance de los trabajos comprende desde la acometida de UTE (incluida) hasta los elementos terminales de los circuitos (tomacorrientes, luminarias), no incluyendo entonces equipos tales como bombas de agua, ascensores, computadores, equipos de aire acondicionado, etc.

· La empresa deberá tener Ingeniero Eléctrico con título expedido y habilitado ante UTE para los voltajes, intensidades y potencias del edificio.

· Asimismo los operarios de la empresa que sean parte de la plantilla afectada al edificio deberán tener título expedido ante UTU o similar y tener habilitación ante UTE para trabajos con los voltajes, intensidades y potencia del edificio y en tensión. 

· Junto con la propuesta se deberá indicar técnico responsable y técnico Prevencionista de la empresa.

· Al inicio del contrato la empresa deberá presentar plan de seguridad para trabajos con y sin tensión y para trabajos en altura.

· Todas las herramientas a utilizar deberá proporcionarlas la empresa adjudicataria; no así los repuestos, los que serán cotizados independiente del contrato mensual. 

· La DNA se reserva el derecho de adquirir los repuestos a la firma adjudicataria pudiendo la primera abastecerlos a través de otro proveedor. 

· La empresa será responsable por tener las maquinarias y herramientas adecuadas para poder cubrir todas las zonas y todos los trabajos. El no conocimiento del edificio no dará lugar a costos adicionales. Se plantea entonces visita obligatoria al edificio el día 22 de Febrero de 2017 a la hora 11:00

4. Trabajos a realizar
A continuación se listan las tareas y periodicidad de estas que se deberán ejecutar:
· Revisión de punta tipo Franklin y sus conexiones (anual)

· Revisión de componentes de sistema de pararrayos, picas, cables de cobre, uniones, etc (anual)

· Revisión de luces exteriores perimetrales, estado de materiales, uniones, etc (semestral)

· Revisión de estado general de bandejas exteriores a nivel de azotea, componentes, estanqueidad, etc (semestral)

· Prueba de disyuntores diferenciales de todos los tableros con coordinación previa con el Departamento de Recursos Físicos (semestral). Esta tarea se realizará los días sábados.

· Termografías de todos los tableros (semestral). 

· Si de la termografía resulta un desbalanceo de cargas, estas serán corregidas.

· Reapriete de todos los componentes de todos los tableros (semestral)

· Limpieza general de todos los tableros interior y exterior, incluyendo detrás de los frentes muertos y las zonas de acometida. (semestral)

· Revisión de barras generales de tablero general, estado general, termografía, apriete de terminales, etc. (anual). En caso de ser necesaria una desconexión eléctrica total esta se coordinará para ser realizada un día sábado.
· Ensayo general de corte de luz, estado de funcionamiento de doble via, transferencia de cargas, funcionamiento general del edificio bajo grupo electrógeno, re transferencia de cargas y rearmado del sistema. (semestral). Esta tarea se coordinará y se realizará los días viernes en horario de trabajo.

· Mediciones de descarga a tierra del sistema (anual)

· Limpieza de tableros generales (anual)

· Cambio de circuitos a nivel de bornera.

· Mensualmente y a solicitud de la DNA se solicitará la reposición de luminarias, reparaciones de tomacorriente, reparaciones eléctricas sencillas.
· La empresa deberá proveer a su costo (incluidos dentro de la oferta mensual) aquellos elementos o repuestos de poco monto tales como tornillos, piezas de unión, borneras, etc. 

· En casos de emergencias la empresa deberá concurrir en menos de 1 hora y frente a solicitudes no urgentes dentro de las siguientes 48hrs.

· La forma de solicitud será telefónica y/o vía correo electrónico desde aquellos remitentes autorizados por la DNA.

· Se considerarán situaciones de emergencia:

· Fallo eléctrico total sin respuesta del grupo electrógeno.
· Incendios o principios de incendio relacionados con componentes eléctricos.

· Accidentes personales relacionados con componentes eléctricos.

· Informes que emita la doble vía relacionados con esta (baja de tensión, caída de fase, alta de tensión, orden de arranque a grupo, orden de detención a grupo, etc)
Dirección: Rambla 25 de Agosto de 1825 199  
Montevideo – Uruguay

Teléfonos: (+598) 29150007 
 www.aduanas.gub.uy


