
<H>C.D.W90004</>

<H>A) OBJETO DEL LLAMADO:</>
Suministro de bolsa de goma para tanque conservador de 
transformador.

<H>B) UNIDAD SOLICITANTE:</>
TRASMISION

<H>C) TECNICO/S ADJUDICATARIOS:</>
· Nombre: D.Gadea/Virginia Costa
· Interno: 4248

<H>D) PERSONA DE CONTACTO EN COMPRAS DIRECTAS:</>
· Nombre: Griselda Kahrs
· Grupo:  511
· Interno: 1634

<H>E) CONDICIONES DEL LLAMADO:</>
· COMPRA DIRECTA: W 90004
· APERTURA:       3/7/2018
· HORA:           13:30

<H>F) PROVEEDORES INVITADOS:</>
Esta compra se publico en la pagina Web de UTE y en Compras 
Estatales,
cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad.

<H>G) OFERTAS PRESENTADAS:</>
Se presentaron las ofertas que se detallan en el siguiente cuadro
comparativo por orden creciente de precios:

<H>OFERENTE          ORDEN DE PRECIOS       %VARIACIÓN</>
Analia Furtado*      197364,25,,
Habilis SA **        210260,02               7%

Los precios estan expresados en pesos y se deberan incrementar con 
Iva.

* Cotiza en dolares
** Cotiza en Euros

Arbitraje: 1,1611
T/C      : 31,599

<H>H) CRITERIO Y DICTAMEN:</>
Estudiadas las ofertas presentadas, y en el marco del procedimiento 
de
Compras Directas, se aconseja adjudicar a la empresa que ofrece el 
menor



precio y que cumple sustancialmente con el objeto solicitado en el
pliego de condiciones.

Asimismo se destaca que de acuerdo a lo informado por la unidad
solicitante el valor estimado para esta compra fue de $ 90.000 
basado en
el precio de un repuesto que se encuentra en el almacén, de un ítem
similar. Al  costo registrado para dicho material se agregó un 
margen en
caso de que el precio resultara un poco mayor, resultando el monto 
por
el que se efectuó la solicitud de pedido.

Por lo antedicho se considera que el precio estimado no era correcto 
ya
que el repuesto utilizado para la estimación, no era el mismo que se
está comprando y además, los mismos se habían adquirido a través de 
una
compra mucho mayor (de reactores de 500 kV) y fue provisto por el
fabricante de transformadores AREVA, el cual al ser un gran 
demandante
de este tipo de insumos obtiene un menor costo de adquisición.

Debemos agregar además, que las bolsas son necesarias para la
sustitución de las bolsas rotas en los transformadores de Salto T1 y 
el
transformador ex Libertad que está siendo reparado en talleres
generales.

De acuerdo a lo antes dicho, se aconseja adjudicar de acuerdo al
siguiente detalle:

<H>I) ADJUDICACIÓN:</>
<H>A:  FURTADO ANALIA ETHEL, N° de proveedor 12025378</>, segun su
oferta y el siguiente detalle:

<H>Descripcion,,,,,,,,,, Cant,,P.Unit,,P.Total,,</>
BOLSA TANQUE EXP.TRAFO XA1720  1    3122,95   3122,95
BOLSA TANQUE EXP.TRAFO XA0887  1    3122,95   3122,95

<H>U$S 6245,90 </>

TOTAL A ADJUDICAR SIN IVA: U$S 6.245,90
TOTAL A ADJUDICAR CON IVA: U$S 7.620,00

Equivale a : <H>$ 240.784,38</>
T/C 31,599

<H>J) CONDICIONES COMERCIALES:</>
· Plazo de entrega:,,120 dias



· Lugar de entrega:,,La dirección de entrega es Aparicio Saravia 
4292
esquina Av. De las Instrucciones de la ciudad de Montevideo. Previo 
a la
entrega se deberá coordinar la misma con Ingeniería de Equipos de
potencia, ubicada en la misma dirección (Planta Baja - Teléfono +598
2358 0211 Interno 4832).
· Modalidad de pago:,,30 dias
· Garantía : 18 meses.
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