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24/09/2025 

CIRCULAR N° 1 
 

REF: CONCURSO DE PRECIOS Nº 1400672300 (SICE Nº 146723)- COMPRA DE 
CAÑOS BAJO NORMA A106B Y A53 DE DIFERENTES MEDIDAS 

 
Estimados señores 

 
Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de 

Condiciones Particulares: 
 

• Consulta 1 : 
 
¿Para la posición 6, el extremo del tubo debe ser biselado o roscado?. 
 
Respuesta 1: 
 
En referencia a la consulta realizada, para el ITEM 6 se responde lo siguiente: 
 
CAÑO A53B GALV ANIZADO SIN COSTURA  2" SCH80 ROSCADO 

 
DESCRIPCION 
PIPE, Gr. Mat: CARBON STEEL, Std: ASTM A53-GRADE B TYPE S, Ends: Male 
Threaded - NPT ASME B1.20.1, Sch: 80, Dim. Acc. To: ASME-B36.10M, 
Manufacture: SEAMLESS, Coating: Galvanized acc. ASTM A53 

 
CAÑO:  Material: ACERO AL CARBONO, según norma  ASTM A53-GRADO B tipo S, 
Extremos: Rosca Macho NPT de acuerdo a ASME B1.20.1,  Sch: 80, 
Dimensiones de acuerdo a norma B36.10M; Manufactura: Sin Costura, 
Cobertura: Galvanizado de acuerdo a ASTM A53. 

 
NOTA 
Caños de acero al carbono, según norma ASTM A53 grado B, tipo S (sin 
costura). Extremos: Rosca Macho NPT de acuerdo a ASME B1.20.1 con diez 
(10) hilos de rosca completamente roscados por lo menos, Sch: 80, 
Dimensiones y peso de acuerdo a norma B36.10M; Cobertura: Galvanizado de 
acuerdo a ASTM A53. 

 
 

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente, 
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