
Se adjunta el esquema de la nueva ubicación de las mamparas, indicándose además el sector a 

suplementar sobre la mampara que se reubicará para llegar al techo de la habitación.  

Los sectores de mampara que se retiren y no se reutilicen se dejarán en la Corte Electoral. 

Deberán colocarse suplementos en los sectores del piso flotante que queden faltantes al 

retirarse las mamparas, procurando que sean similares a los existentes (que no son iguales 

entre sí). 

No se realizarán trabajos de pintura en ninguna abertura existente. 

En el esquema se observan las dos ventanas de aluminio que se colocarán en lugar de las 

aberturas de madera a retirar, ubicadas en el baño del mismo local. 

Deberán repararse las mochetas de albañilería para recibir las nuevas aberturas de aluminio 

(perfil 25 o superior). 

Se pide que el sistema de apertura y traba de la misma, se encuentre en la parte más baja del 

parante, para facilitar el alcance del mismo. 

Deberá cotizarse el retiro de los equipos de aire acondicionado existentes. 

Todas las medidas se verificarán in situ en el momento de la visita obligatoria. 

 

 


