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SS.HH. 1

DISCAPACITADOS

inodoro

a retirar

inodoro

a retirar

bacha a

retirar

ENFERMERÍA

RECAUDACIÓN

3.22x2.72

mesada a reutilizar

adaptándola a

nuevas medidas

mampara

a retirar

sillón

ginecológico

inodoro a

reutilizar

puerta a

modificar
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proyección mueble

aereo h=1.50

proyección mueble
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ANILLO DE 35mm²

COBRE DESNUDO ENTERRADO

JABALINAS DE 2,20 mts.

ENTERRADAS Y UNIDAS A

LOS CONDUCTORES

MEDIANTE SOLDADURA

EXOTÉRMICA (VER

DETALLE 1)

SEPARADAS 5 METROS

CAMARAS DE 40 x 40 Y 50 DE

PROFUNDIDAD CONFECCIONADAS CON

LADRILLO E INTERIOR ROVOCADO SIN

FONDO Y CON TAPA Y MARCO DE

HORMIGÓN

SEPARADAS 5 METROS

KWh KVAh

A

C

D

F

NUEVA

UBICACION DE

NICHO CON

MEDIDORES

LÍENEA

EXISTENTE DE

ALIMENTACIÓN

DEL HOSPITAL

B
2X PVC

 Ø 50 mm

2X PVC

 Ø 63 mm

2X PVC

Ø 100 mm

2X PVC

Ø 50 mm

2X PVC

 Ø 50 mm

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 150x60mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 250x60 mm

 con separador

Hg 300x60 mm

 con separador

Hg 300x60 mm

 con separador

Hg 150x60mm

 con separador

Hg 150x60mm

 con separador

2 X PVC

Ø 100 mm

2 X PVC

Ø 100 mm

3 X PVC

Ø 100 mm

3 X PVC

Ø 100 mm

3 X PVC

Ø 100 mm

3 X PVC

Ø 100 mm

UBICACION

UBICACION DE TABLEROS

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

LINEAS GENERALES

AMPLIACION EMERGENCIA

REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO

HOSPITAL DE NUEVA PALMIRA


