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TABLERO EN

DESUSO A RETIRAR

TABLERO G-11
(NUEVO)

BANDEJA PORTACABLES A INSTALAR 150x65mm

BANDEJA PORTACABLES
A INSTALAR 300x65mm
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TABLERO NUEVO "N"

LÍNEA DE 3X70+N35
ALIMENTA TG-11 EN PISO
11 POR ESCALERILLA
EXISTENTE DE 600x65mm
Y SIGUE HASTA PISO 13

DUCTO EJECUTIVO 10X5 cm - CON

TABIQUE DIVISOR INTERIOR

DUCTO EJECUTIVO 10X5 cm - CON

TABIQUE DIVISOR INTERIOR

UBICACION
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DESCRIPCION FECHAREVISION
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LÍNEAS GENERALES Nº1
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NOTA:

- SE COLOCA UN TABLERO NUEVO "N" A ESPALDAS DEL EXISTENTE, QUE SE ALIMENTARÁ DE UN TABLERO NUEVO "TG-11" A UBICAR
 EN PALLIER DE ASCENSOR, MISMO LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA EL TABLERO A DEL PISO 13.
- PREVEER EN TABLERO EXISTENTE EN PLANTA DE BASAMENTO UNA T/M DE 4X160 QUE PROTEJA LA LÍNEA QUE ALIMENTA AL TABLERO
NUEVO TG-11 EN PISO 11.


