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Desde reserva
de incendio HN - Ø2"

HN - Ø2"

Baja desde reserva de
agua

Bomba principal:
400 l/min @ P*

*Ver memoria

Bomba Jockey

Hacia tanque

Cañería de drenaje

Muro RF 120 min
a construir

Puerta RF 90 min a
instalar
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+37.00

Sala de
bombas PCI

Abastecimiento: válvulas de descarga

Abastecimiento: lavatorios

Incendio

1,0
0mRESERVA DE INCENDIO+41,60

Esquema sala de bombas
Esc. 1:40

Esquema de reserva mixta compartimentada
Esc. 1:100
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Dirección Nacional de Bomberos - PT/PG

Sistema de bocas de incendio

BSE - Casa Central

División Ingeniería

Proyectos contra incendio · Seguridad e higiene laboral
Siniestros  ·   Seguridad integral  ·   Análisis de riesgos

EPA  Andes 1293/Of.204
(+598) 2908 6282*

ing@epa.com.uy
www.epa.com.uy
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