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NOTA:
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NOTA:

1) LAS REJAS SERAN DE ACERO INOXIDABLE AIS| 304,

2) TODO ELEMENTO METALICO EN CONTACTO CON AGUA RESIDUAL
0 EN EL INTERIOR DE UN AMBIENTE CON AGUA RESIDUAL SERA EN
ACERO INOXIDABLE AIS| 304.

3) LAS CADENAS SON DE ACERO INOXIDABLE PARA 150 Kg.
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2) TODO ELEMENTO METALICO UBICADO EN EL INTERIOR DE UN
AMBIENTE CON AGUA RESIDUAL SERA DE ACERO INOXIDABLE
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