
VISITAS OBLIGATORIAS: 
ITEM 1 – 2 equipos 18.000 BTU 

AA para Sala 10 y AA para Sala 12: 

 Capacidad 18.000 BTU/h. 

 El nuevo equipo reemplazará el AA existente en la Sala 

 Actualmente se dispone para la unidad interior de un tomacorriente 

Schuko y de cañería de desagüe de condensado.  

Lugar de entrega Laboratorios MIEM – Hervidero 1861 

VISITA: Lunes 13 de junio a las 10:30hs   

 

ITEM 2 – 1 equipo de 12.000 BTU 

AA oficina: 

 Capacidad 12.000 BTU/h. 

 El nuevo equipo reemplazará el AA existente en la Sala. 

 Actualmente se dispone para la unidad interior de una bornera de 

conexión y de cañería de desagüe de condensado.  

 Dentro de la sala, los caños de gas, desagüe y energía/comando se 

deben instalar dentro de canalizaciones de PVC tipo cablecanal con tapa 

blanco o ducto de PVC blanco para aire acondicionado. 

Lugar de entrega Laboratorios MIEM – Hervidero 1861 

VISITA: Lunes 13 de junio a las 10:30hs   

 

ITEM 3 – 2 equipo de 18.000 BTU 

Equipos para sustituir en la oficina acuerdos y asesoría de Ministro. 

Equipos ubicados en el 4 Piso del Edificio de ANCAP  

VISITA: Jueves 16 de junio a las 10:30hs   

 

ITEM 4 – 1 equipo de 12.000 BTU  

 Equipo para ser colocado en la oficina de Género ubicado en Rincón 719 primer piso. 

Aproximadamente con 8 metros de cable 

VISITA: Jueves 16 de junio a las 11:30hs   

 

 


