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ARQ. LUCAS SCHEVZOV
L13

07-10-2022
A los trabajos eléctricos y de datos descritos en los planos y memorias presentes en el

procedimiento Licitación Abreviada 59/2022 se pretende agregar:

- Disponer dos tomacorrientes shuko en cajas eléctricas adosadas a tabique.
- Disponer tres líneas de datos (red) categoría 6 en cajas adosadas a tabique.

El recorrido del cableado se realizará por ductos eléctricos atornillados a tabiques (no

pegados). Se pretende que este recorrido de líneas de datos y eléctricas se realice por el
lado interior del tabique, es decir hacia dependencias internas y oficinas, se pretende evitar
así ductos a la vista en la sala de juegos.


