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t Suministro actual UTE

-1.495
N.P.T.

-0.925
N.P.T.

i
o

-0.505
N.P.T.

PLANTA DE UBICACION
ESCALA 1:1000

REFERENCIAS

LOT_EMBUTIDO 4X14 TS S.L.P.M.
CANTIDAD: P.B. 42

‘ LO2_EMBUTIDO 2X26 CON VIDRIO SATINADO
CANTIDAD: P.B. 34

O LO3_PLAFON 2X26w
CANTIDAD: P.B. 14

® LO4_EMBUTIDO PAR 30 MASTER LED 11w
CANTIDAD: P.B. 7

oo LO5_APLIQUE BANO 2 LUCES
CANTIDAD: P.B. 5

LOB_FLUORESCENTE ESTANCO 2X36w
CANTIDAD: P.B. 1

CANTIDAD: S.S.1 16
CANTIDAD: S.s5.2 31

@ LO7_Luminaria adosada con difusor de acrilico 2x26w
CANTIDAD: P.B. 3

c——3 LO8_FLUORESCENTE INDUSTRIAL TL—D 36/840
CANTIDAD: P.B. NO HAY

CANTIDAD: S.S.1 21

CANTIDAD: S.S.2 5

LO9_Brazo

CANTIDAD: P.B. 1

L10_Brazo Exterior Cilindrico
CANTIDAD: P.B. 6

¢ o

BANDEJAS SOBRE CIELORRASO

TABLERO

INTERUPTOR

TC

TC CON INTERRUPTOR

=

PUESTO DE TRABAJO
CANTIDAD: 28

PULSADOR

DADO

&8 ¢ b [f

CANALIZACION CONTRAPISO

=l

REGISTRO A 2.30m DE NPT

E 1 MODULO DE 2 SCHUKO Y 2 EN LINEA
CANTIDAD: 9

(o] DATO TIPO RJ45

TELEFONO TIPO RJ11

w}?_ﬁ._u. DE SEGUROS
DEL ESTADO

EDIFICIO LIBERTADOR 1464
UBICACION LIBERTADOR 1464
PADRON AREA
6683 500 m?
PLANO NIVEL = 0.00
Eléectrica LUMINARIAS P.B.
ESCALA Gte. Arg. William Martinez LAMIN A
1:100 Arg. Sup. Antonio Tachdijian
EQUIPO TECNICO
Arg. Sandra Lemes mi ®Wu
FECHA Ay. Arg. Alondra Daliés
MAYO 2011 JAv. Arg. Inés Sequroldg

OBS.:




