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Aliviadero

C 40x40C 40x40

C 40x40

CAÑO PVC Ø200MMCAÑO PVC Ø200MM

TAPA ACCESO A POZO Y BOMBAS

TAPA METALICA

VENTILACION PVC Ø 100

BARANDA Ø 25

BANDEJA DE ESCURRIMIENTO

TAPA ACCESO A CAMARA DE REJAS

PEDESTAL DE SUSTENTACION
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0.85

TAPA CON ESCURRIDOR 

CON ORIFICIOS DE 12.5 mm

PEDESTAL SUSTENTACION

HORMIGON CASCOTES FINOS
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1,20

VENTILACIÓN PVC Ø 100

DOS BOMBAS SUMERGIBLES

TIPO FLYGT CP 

1,40

ESCALONES Ø 25 c/25

NIVEL DE ENCENDIDO

NIVEL DE APAGADO

NIVEL DE ALARMA MAX.

TUBERIA DE IMPULSION AI Ø100mm

CADENA DE ACERO INOXIDABLE PARA 300 Kg

DESAGÜE CAMARA DE VALVULAS

32.90

NIVEL TERRENO RELLENADO

31.90

NIVEL CRITICO

PASAJE Ø 50 mm

CODO A BRIDAS 

2,00

CAMARA DE REJAS

REJA CANASTO

TAPA METALICA

CHAPA ACER LABRADA

PINTADA CON EPOXI BITUMINOSA

16.05

BANDEJA ESCURRIMIENTO

CHAPA ACERO e= 1/2"

SEPARADOS 25 mm

ENTRE LOS CENTROS

HIERRO L 

2" x 31/16"

16.23

pendiente 7 %

16.49

COMPUERTA 0.30 x 0.30

DOBLE SENTIDO FLUJO

1,4

18.69

17.09

CANASTO

1
,
2

Estación de bombeo prefabricada con cámara de válvulas externa

para caudal de 6 m3/h, H manométrica de 8 mca. La misma deberá

contar con pozo prefabricado en PRFV propicio para las

especificaciones anteriores.

POZO PREFABRICADO EN PRFV

DIMENSIONADA PARA UNA SITUACIÓN

DE Q= 6 m3/h , H = 8 MCA

0,4 0,8 0,3
0,65 0,6

6,551,20

pendiente 3 %

pendiente 5
%

pendiente 3 %

16.09

15.05

15.75
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