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11/05/2022 

CIRCULAR N° 1 

Ref.: L.A. N° 4500049700 – CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE INSPECCIÓN, PRUEBAS 

Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, A 

REALIZAR EN DEPENDENCIAS DE MONTEVIDEO E INTERIOR, POR UN MONTO DE 

HASTA $ 22:500.000 

 

Estimados señores 

 

Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de recepción y 

apertura de propuestas para el día 03 de junio de 2022 a la hora 15:00. 

 

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones 

1. Los ítems del rubrado correspondientes a suministro de tuberías, deben contemplar la 

totalidad de tareas necesarias para su correcto desempeño y preservación, como ser pintura 

adecuada de la misma. Si bien el esquema de terminación se deberá acordar previamente con 

el Nexo, a efectos de la cotización se deberá considerar lo siguiente: una vez aprobada la 

etapa de preparación de superficie y con aprobación de inspección, se procederá a la 

aplicación de una capa de 100 µm de MACROPOXY 646 FAST CURE (gris) (o de calidad 

semejante) en toda la superficie de las cañerías. Una vez que se cuente con la aprobación de 

esta etapa y con la medición de espesores en seco, se procederá a la aplicación de 100 µm de 

MACROPOXY 646 FAST CURE Ral 3003 (rojo).   

 

2. Para los trabajos que requieran soldadura, se debe considerar que el soldador deberá 

contar con certificación combinada (SMAW/GTAW).   

 

3. Se exigirá el suministro de elementos homologados por la Dirección Nacional de Bomberos. 

 

4. Complementando las notas que figuran en el pliego referidas a la planilla de cotización, a los 

efectos de la cotización y posterior pago en obra, se aclara lo siguiente: 

- Para los ítems de inspección e inspección y prueba, se considera sistema a un conjunto 

de elementos que tienen vínculo físico en alguna parte de su instalación. Ej.: cajas de 

espuma alimentadas desde un mismo tanque de espumígeno mediante eductores en 

línea (como ser los tanques de La Tablada), anillos de refrigeración, sistemas de 

rociadores o monitores alimentados desde un mismo tanque bladder. Esto implica que 

el ítem se pagará recién al momento de completar la prueba de la totalidad de los 

elementos del sistema, más allá de que en el mismo existan válvulas de sectorización 

que permitan realizar pruebas parciales. 

http://www.ancap.com.uy/
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- Se deben considerar individualmente por tanto, aquéllos elementos que son totalmente 

independientes, más allá que brinden protección a un mismo equipo de planta. Ej: cajas 

de espuma con líneas “secas” de alimentación mediante conexiones para manguera 

individuales, monitores alimentados de manera individual desde la red de protección 

contra incendios. 

- En los ítems de inspección e inspección y prueba (sistemas de rociadores, tuberías, 

etc.), se deberá contemplar las tareas de mantenimiento correctivo que resulten 

necesarias en función de lo observado (ej.: retiro y limpieza de rociador, desobstrucción 

de tubería), por lo que no se pagará de manera adicional por las mismas, siempre que 

no estén cubiertas por otro ítem de la planilla (ej.: servicio de cambio de rociador). 

 

Respuestas a consultas: 

1. En el rubrado dice reparación de tubería, pero no especifica metros a cambiar ni 

diámetro. ¿Es posible modificar el rubrado incluyendo metros y diámetros? 

Respuesta: 

En cuanto a las dimensiones de las cañerías, accesorios, fitting, válvulas, etc., se mantienen 

las cantidades fictas y se las divide en partes iguales según el siguiente detalle de diámetros: 

                -Hasta 2 ½” 

                -Hasta 4” 

                -Hasta 6” 

Las cañerías se deberán cotizar por unidad de metro. 

A modo de ejemplo: 

El ítem 15 figura en el pliego como: 

 

El ítem 15 se fraccionaría de la siguiente manera: 

15.a      (Corresponde a cañerías hasta 2 ½”)       Cantidad ficta:                   53m 

15.b      (Corresponde a cañerías hasta 4”)           Cantidad ficta:                  53m 

15.c      (Corresponde a cañerías hasta 6”)           Cantidad ficta:                  53m 

En cuanto a válvulas, retenciones, filtros, etc. de igual manera cotizar manteniendo los fictos 

establecidos en el pliego y subdividiéndolos en sub-ítems con los mismos rangos antes 

mencionados. 

Cotizar en unidades.  

http://www.ancap.com.uy/
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2. En el caso de los suministros que aporta ANCAP, el traslado de dichos materiales a 

las plantas del interior, ¿los realizaría ANCAP? 

Respuesta: 

En cuanto al traslado de los materiales suministrados por ANCAP, se deberán agregar 2 ítems: 

 66 - Fletes de suministros livianos, (accesorios, fitting, Tks atmosféricos, etc). Ficto: 100 km. 

Cotizar por Km.  

 67 - Fletes de suministros pesados, (cañerías, líquido espumógeno, etc.). Ficto: 100 km. 

Cotizar por Km. 

 

3. Especificaciones técnicas de los suministros detallados en el Rubrado. 

Respuesta: 

Se suministra la información técnica disponible sobre algunos de los elementos para los cuales 

se contempla sustitución en la planilla de cotización: 

- Esquema de las cajas de espuma utilizadas, y del modelo MCV 33 en particular a modo de 

ejemplo (adjunto) 

- Uniones Storz y demás accesorios de hasta 6” según normas DIN 14301, NEN 3374, DIN 

14322 y DIN 14323 de acuerdo a lo requerido por la DNB, en aleación Aluminio ISO AISI 7Mg 

ASTM B26-A3560. 

- Esquema de dispositivos hollow point (adjunto) 

- Sistema de aplicación de espuma a sellos de tanques y accesorios: alimentado por 

manguerote de 4" de diámetro, con tubo interno de Polipropileno en capas, reforzado con 

alambre helicoidal interior y exteriormente, con cobertura "fire safe", para presión de trabajo 

máxima de 14 kg/cm2 (200 psi) y para una temperatura máxima de +80ºC, con terminales de 

bronce en ambos extremos. Longitudes: 16 metros (tanque 175) y 0,75 metros (tanque 103).  

- Cañerías de acero al carbono ASTM A106 Gr. B o A53 Gr. B sin costura sch std clase AA2E. 

Considerar rangos de diámetros indicados en respuesta a consulta nº 1. 

- Mangueras contra incendio de 45 mm y 65 mm, presión de servicio no inferior a 14 bar, 

presión de ensayo hidrostático no inferior a 30 bar. En piezas de 25 m de longitud. Alta 

resistencia a la abrasión y al calor, para uso con agua dulce o salobre, resistente a la 

intemperie y al efecto del ozono, cumpliendo con normas reconocidas norteamericanas o 

europeas de fabricación (se exigirá constancia de cumplimiento con las mismas). 

Preferentemente de tres capas: tubo interior flexible con revestimiento impermeable de baja 

fricción, paredes reforzadas con fibra sintética de alta tenacidad y recubrimiento externo 

elastomérico, resistente a hidrocarburos y protectora de absorción de líquidos. 

 

Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el pliego: 

“Todo repuesto suministrado por el Contratista será apto para el servicio, de calidad reconocida 

y de origen. Dicha calidad deberá ser igual o superior al reemplazado y contar con la 

aprobación del Nexo, al igual que todos los materiales suministrados.” 

http://www.ancap.com.uy/
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4. Edificio de Oficinas Centrales, no se pudo constatar sistema de sprinklers por lo cual 

no es posible presupuestar, definir qué trabajo desean que se realice en ese edificio. 

Respuesta:  

En el Edificio de Oficinas Centrales no se cuenta en la actualidad con sistemas de rociadores, 

los cuales están previstos a futuro. Por lo tanto lo único que se debe considerar a priori en el 

mismo son las bocas de incendio equipadas. 

 

5. Se solicita también información técnica acerca de los Suministros. No se encuentra 

en el Pliego especificaciones sobre los siguientes ítems:  

Cajas de espuma y accesorios. 

Componente del sistema de aplicación de espuma a sellos de tanques y accesorios. 

Tubería del sistema y accesorios.  

Válvula del sistema y accesorios.  

Unión storz.  

Rociador o boquilla de pulverización de agua y accesorios. 

Filtro del sistema y accesorios.  

Manómetro y accesorios.  

Manguera de boca de incendio.  

Puntero para boca de incendio. 

Respuesta: 

Ver respuesta a consulta nº 4. 
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6. Por último, en los Ítems del Rubrado Nº 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 

29, 30, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 56 y 57 es necesario, en orden de definir cantidad de 

horas hombres asociadas a la tarea (en el caso de servicio) y el costo del suministro (en 

el caso de suministro), detallar información de diámetro de tuberías, así como material 

de las mismas. 

Respuesta: 

Para los ítems de suministros, deberá cotizarse teniendo en cuenta las respuestas a consultas 

nº 1 y 4.  

Para el caso de servicios, se deberá aplicar el mismo criterio de subdivisión en sub-ítems con 

los mismos rangos de diámetros. A modo de ejemplo: 

El ítem 11 figura en el pliego como: 

11 
Reparación de tubería de inducción de espuma, a nivel de 
piso 

Servicio 27 

  

El ítem 11 se fraccionaría de la siguiente manera: 

11.a      (Corresponde a cañerías hasta 2 ½”)       Cantidad ficta de servicios:               9 

11.b      (Corresponde a cañerías hasta 4”)           Cantidad ficta de servicios:               9 

11.c      (Corresponde a cañerías hasta 6”)           Cantidad ficta de servicios:                9 

 

 

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy 

atentamente,  

 

sp 
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