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Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 19 de febrero de 2024
Licitación Abreviada Nº 24032
“Ejecución de Subestación de Media Tensión en planta Aguas Corrientes, Dpto. Canelones.”
Comunicado Nº 2
En aplicación del Art.5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I, se comunica la modificación introducida al Pliego de Condiciones Particulares, Sección II que rige el presente llamado, se agrega en el Anexo VIII Especificaciones Particulares las siguientes piezas graficas:
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g 36kV SWITCHGEAR TYPE UNIGEAR
E’ B
8| CUSTOMER: OSE TENDER
°ll PROJECT NAME: SS.EE.A2 - MV SWITCHGEAR
ABB REF. NO.: X19009111 N
SWITCHGEAR BASIC DATA ABB PROJECT REALIZATION TEAM c
STANDARD IEC 62 271-200 PROJECT MANAGER: TRHABAY
RATED VOLTAGE 36kV ELEC. DESIGN ENGINEER: TRVAAY
RATED VOLTAGE (DERATED) 36kV <
SERVICE VOLTAGE 30kV
RATED FREQUENCY 50Hz
POWER FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE / BIL 70kV / 170kV D
POWER FREQUENCY WITH. VOLT. / BIL (DERATED) 70kV / 170kV
RATED BUSBAR CURRENT 1600A
RATED SHORT CIRCUIT CURRENT / PEAK WITHSTAND CURRENT  25kA / 62.5kA —
RATED SHORT CIRCUIT CURRENT DURATION 1s
INTERNAL ARC CLASS. (IAC) TYPE/CURRENT/TIME AFLR / 25kA / 1s
DEGREE OF PROTECTION (EXTERNAL/INTERNAL) IP4X / IP2X E
MV PHASE DESIGNATION L1, L2, L3
AMBIENT TEMPERATURE -5°C ... 40°C
ALTITUDE <1000m —
During the installation, commissioning period and the time of operation, client is obliged to follow all instructions and recommendation given by manufacturers of individual instruments installed inside supplied equipment
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INTERNAL LIGHTING AND HEATING
AUXILIARY VOLTAGES CONNECTION POSITION

OTHER ELECTRICAL PARAMETERS

TERMINALS TYPE

FAULT LIMITING DEVICE

ANTICONDENS. HEATER IN COMP. LV/CB/CABLE
ANTICONDENS. HEATER CONTROL

INTERNAL LIGHTING

REMOTE COMMUNICATION PROTOCOL

IED COMMUNICATION PROTOCOL 1st / 2nd
COMMUNICATION MEDIA

IEC61850 EDITION

FINAL DOCUMENTATION

1/N AC 220V, 50Hz
Leftmost panel

Spring cage type ST2,5
NONE

NO/YES/YES

Thermostat in cable comp.
ONLY LV compartment

IEC 61850 Single / None
Galvanic (R345)
EDITION 1

DOCUMENTATION WILL BE SHARED BY A WEB FOLDER LINK

DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS DESIGN
DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS COLOR

CIRCUIT BREAKER
CB FIGURES

Self-adhesive Brother tape

BLACK ON YELLOW

Reference Doc: 1VCD400155
CB Operation Sequence: O - 0.3 sec - CO - 15 sec - CO

VD4/W 36, CB Fig. No: 1,2,7,8,9,26,34,52

1 | 2 | 3 | 4 N 5 | 6 | 7 | 8
5| GENERAL INFORMATIONS SWITCHGEAR MECHANICAL DESIGN
(Y]
E SWITCHGEAR TYPE ZS2 Single busbar system COATING COLOR RAL 7032
8| PACKING Export packing with wooden box Cu BARS DESIGN
2 N HORIZONTAL BUSBARS COATING NO
ga SECONDARY WIRES PARAMETERS PLEASE SEE NOTEL COATING OF T-OFFS AND CABLE CONNECTION PTS.
z SEC. WIRES TYPE AND NOMINAL VOLTAGE HO7V-K, 0.45/0.75 kV, testing voltage 2kV BUSBAR PARTITIONING NO
| CONTROL CIRCUIT 1.5mm2  BLACK INSULATED HORIZANTAL MAIN BUSBARS YES
2| CURRENT CIRCUIT 2.5mm2  BLACK LOW VOLTAGE COMPARTMENT
g VOLTAGE CIRCUIT 1.5mm2  BLACK LV COMPARTMENT DOORS DESIGN Standard
N HEATING, LIGHTING CIRCUIT 1.5mm2  BLACK MIMIC DIAGRAM On relay
5 EARTHING CIRCUIT 2.5mm2  YELLOW GREEN MIMIC DIAGRAM COLOR
3| SUPPLY INTERCONNECTION 2.5mm2  BLACK LV ASSEMBLY PANEL MECH. DESIGN Standard
8| LOGIC/VOLTAGE INTERCONNECTION 2.5mm2  BLACK/BLACK LABELS
©| MARKING OF WIRE ENDS (MATERIAL) TERMINAL COMPLETE (CLIP ON MARKER) UNIT NAMEPLATES LANGUAGE English
UNIT NAMEPLATES DESIGN Engraved
AUXILIARY VOLTAGES UNIT NAMEPLATES COLOR BLACK ON WHITE
CONTROL/SIGNALIZATION/PROTECTION CIRCUITS ~ DC 110V, 6kA DEVICES ON LV DOORS LABELS LANGUAGE English
CIRCUIT BREAKER SPRING CHARGER MOTOR DC 110V, 6kA DEVICES ON LV DOORS LABELS DESIGN Engraved
CIRCUIT BREAKER TRUCK MOTOR DEVICES ON LV DOORS LABELS COLOR BLACK ON WHITE
EARTHING SWITCH MOTOR DRIVE DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS LANGUAGE N/A
2nd TRIPPING COIL DC 110V, 6kA

NUMBER OF HARDCOPIES / CD o0
STRUCTURE Per typical *NOTEL:
BELOW SECONDARY WIRES ARE HARNESSED ACCORDING TO TRABB STANDARD
FORMAT PDF + DWG AND THEIR TYPES,CROSS SECTIONS,COLORS CAN NOT BE CHANGED
CB PLUG WIRES (FROM CB TO LVC)
E/S WIRES (FROM E/S TO LVC)
THERMOSTAT, HYGROSTAT, HEATER WIRES (FROM CABLE/CB COMP. TO LVC)
LVC LAMP WIRES (FROM LAMP TO FIRST CONNECTED TERMINAL)
ITH LIMITER WIRES (FROM PRIMARY COMP TO LVC)
APPARATUS WIRING (VOLTAGE TRANSFORMERS, DISCONNECTORS, CIRCUIT BREAKERS)
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- 3 AC, 36kV, 50Hz, 1600A, 25kA/1s BB1
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)
2 -QAB1 -QAB1 -QAB1
o I CB, VD4/W p25 I CB, VD4/W p25 I CB, VD4/W p25
a 36kV 36kV 36kV
=) -X* 1250A -X" 1250A -X* 1250A
N @1 25kA @1 25kA @1 25kA
£ 110Vdc 110vdc 110Vdc
o o _____ < A Al
= r r r
2 ME> ME> ME>
o
3 3 ¢ 3
© -QCE1 ! -QCE1 s d -QCE1 !
EEj_ ST-US 36 EEj_ ST-US 36 -FCF1 j_ ST-US 36
L L -FCF2 L
- - -FCF3 -
-BCT1,-BCT2,-BCT3 -BCT4,-BCTS,-BCT6 A _BAT4,-BATS,-BATG -BCT10,-BCT11,-BCT12
AB36-T1 / 130146 AB36-T1 / 130146 VBF36-FS / 080012 AB36-T3 / 130147
PRV APt 400-800/5-5A at 40°C PEvi APl 100-200/5-5 A at 40°C 30/V3//0.1/V3//0.1/3 KV Prv1 APl 25-50/55 Aat40°C
HH )H Core 1: 0.2Fs5, 15/15 VA )—"—‘C Core 1: 0.2Fs5, 15/15 VA gi?’ZVS%)SV\LA )—"—‘C Core 1: 0.2Fs5, 7,5/15 VA
Q)H Core 2: 5P20, 15/15 VA Q Core 2: 5P20, 15/15 VA Q Core 2: 5P20, 7,5/15 VA
AN ) AN ) 3R
P\ -BAT1,-BAT2,-BAT3
VB36 / 371
30/v/3//0.1/v/3//0.1/3 kV
0.2, 25 VA
3P, 50 VA
4x1x400mm? Per Phase 4x1x400mm? Per Phase 2x1x400mm?2 Per Phase
PANEL 1] AO1 2] A02 3] A03 4] A04
PANEL NAME CELDA DE ENTRADA-1 TRANSFORMADOR - TRA1 METERING TRANSFORMADOR - SS.AA-A
DRAWING Nr. 1YTU190009X1151 1YTU190009X1152 1YTU190009X1153 1YTU190009X1154
TYPICAL INC TRF MET TRF1
RELAY RED615 HBDDAEAGNQC5BEA11G R R R
PROT. RELAY RELAY REF615 - HBFHAEFCNHCSBBN11G RELAY RET620 - NBTNAAACNHC5BBN11G RELAY REF615 - HBFHAEFCNHC5BBN11G RELAY REF615 - HBFHAEFCNHC5BBN11G
PROT. FUNCT. 25,27,46,50,51,50N,51N,59N,62BF,81U,810,81R - 50L,50NL 49T,50,51,50N,51N,62BF,87T,50L,50NL 50L,50NL 50,51,50N,51N,62BF,50L,50NL
METERING FUNCT. 31,In,3U,Vn, PE,f / 31,In,3U,Vn,PE f 3IA,31B,In,3U,Vn,PE,f 3U,Vn 31,In,3U,Vn,PEf
COMMUNICATION | IEC 61850+MODBUS (2x LC, SM LC) / IEC 61850+MODBUS (2xLC, 1xR145) IEC 61850-+-MODBUS (2xLC, 1xRJ45) IEC 61850-+-MODBUS (2xLC, 1xRJ45) IEC 61850-+-MODBUS (2xLC, 1xRJ45)

METERING, TEST AND
CONTROL EQUIPMENT

@-PG\/I | -sFv1

~[EDD)|

B

@ -Pav1 [@Y] -sFvi

B
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= D01.8:A 3 AC, 36kV, 50Hz, 1600A, 25kA/1s BB1
8 BB1-> ) * * -
=
2
™
: I I
)
2 -QAB2 -QAB1 -QAB1
o I CB, VD4/W p275 I CB, VD4/W p25 I CB, VD4/W p25
a 36kV 36kV 36kV
=) -X* 1600A -X" 1250A -X* 1250A
N @ 25kA @ 25kA @ 25kA
£ 110Vdc 110vdc 110Vdc
=) A < Al
= r r
g ME> ME>
o
[ 3 3
© p -QCE1 s -QCE1 !
-FCF1 EEj_ ST-US 36 EEIj_ ST-US 36
-FCF2 L L
-FCF3 = =
2A -BAT4 -BATS -BAT6 -BCT4,-BCT5,-BCT6 -BCT4,-BCT5,-BCT6
VBF36-FS / 080012 AB36-T1 / 130146 AB36-T1 / 130146
30/v3//0.1/V3//0.1/3 KV -PFv1 APl 100-200/5-5 A at 40°C -PFv1 APl 100-200/5-5 A at 40°C
0.2,25VA HH (%Core 1: 0.2Fs5, 15/15 VA HH (%Core 1: 0.2Fs5, 15/15 VA
3P, 50 VA
Q%Core 2: 5P20, 15/15 VA Q%Core 2: 5P20, 15/15 VA
3 Tp2 3 [p2
4x1x400mm? Per Phase 4x1x400mm? Per Phase
PANEL 5] A05 6] A06 71 A07 8] A08
PANEL NAME BUS TIE BUS RISER TRANSFORMADOR - TRA2 TRANSFORMADOR - TRA2-1
DRAWING Nr. 1YTU190009X1155 1YTU190009X1156 1YTU190009X1152 1YTU190009X1152
TYPICAL BT BR TRF TRF
PROT. RELAY RELAY REF615 - HBFHAEFCNHC5BBN11G RELAY REF615 - HBFHAEFCNHC5BBN11G RELAY RET620 - NBTNAAACNHC5BBN11G RELAY RET620 - NBTNAAACNHC5BBN11G
PROT. FUNCT. 50,51,50N,51N,50L,50NL 50L,50NL 49T,50,51,50N,51N,62BF,87T,50L,50NL 49T,50,51,50N,51N,62BF,87T,50L,50NL
METERING FUNCT. 31,In,3U,Vn,PE,f 3U,Vn 3IA,31B,In,3U,Vn,PE,f 3IA,31B,In,3U,Vn,PE,f
COMMUNICATION IEC 61850+MODBUS (2xLC, 1xR145) IEC 61850+MODBUS (2xLC, 1xR145) IEC 61850+MODBUS (2xLC, 1xR145) IEC 61850+MODBUS (2xLC, 1xR145)
METERING, TEST AND (V) ot @ s
CONTROL EQUIPMENT
PR QX PR QX
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= D02.8:A 3 AC, 36kV, 50Hz, 1600A, 25kA/1s
2 BB1-» ® $BB1
=
2
™
<
o
g -QAB1
- I CB, VD4/W p25
3 )X To50m
: \‘ 25kA
._5 _______ M, 11ovdc
s
g ML
v ]
© -QCE1
EEj_ ST-US 36
-BCT1,-BCT2,-BCT3
AB36-T1 / 130146
Prv1 APt 400-800/5-5A at 40°C
HH )ﬁ% Core 1: 0.2Fs5, 15/15 VA
Q Core 2: 5P20, 15/15 VA
32
% -BAT1,-BAT2,-BAT3
VB36 / 371
30/v/3//0.1/v/3//0.1/3 kV
0.2, 25 VA
3P, 50 VA
4x1x400mm? Per Phase
PANEL 9 | A09 ®1 |Key is released when earthing switch is open.
PANEL NAME CELDA DE ENTRADA-2 ®2 |Key is released when earthing switch is closed.
DRAWING Nr. 1YTU190009X1151 EH- | Earthing Switch Blocking Coil.
TYPICAL INC @ CB mechanical operating OFF button on CB door.
PROT. RELAY RELAY RED615 HBDDAEAGNQCSBEA11G n,ceo | Padlock for CB compartment door opening.
' RELAY REF615 - HBFHAEFCNHC5BBN11G n,cer| Padlock for insertation of CB rack in.
PROT. FUNCT. 25,27,46,50,51,50N,51N,59N,62BF,81U,810,81R - 50L,50NL n, 0 | Padlock for cable compartment door opening.
METERING FUNCT. 31,In,3U,Vn,PE,f / 3L,In,3U,Vn,PEf N esw| Padlock for earthing switch operation lever.
COMMUNICATION IEC 61850+MODBUS (2x LC, SM LC) / IEC 61850+MODBUS (2xLC, 1xRJ45)
METERING, TEST AND (V) o @] s
CONTROL EQUIPMENT
PR QX
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36kV SWITCHGEAR TYPE UNIGEAR

CUSTOMER: OSE TENDER
PROJECT NAME: SS.EE.A2 - MV SWITCHGEAR
ABB REF. NO.: X19009111

SWITCHGEAR BASIC DATA

STANDARD IEC 62 271-200
RATED VOLTAGE 36kV

RATED VOLTAGE (DERATED) 36kV

SERVICE VOLTAGE 30kv

RATED FREQUENCY 50Hz

POWER FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE / BIL 70kV / 170kV
POWER FREQUENCY WITH. VOLT. / BIL (DERATED) 70kV / 170kV
RATED BUSBAR CURRENT 1600A

RATED SHORT CIRCUIT CURRENT / PEAK WITHSTAND CURRENT  25kA / 62.5kA
RATED SHORT CIRCUIT CURRENT DURATION 1s

INTERNAL ARC CLASS. (IAC) TYPE/CURRENT/TIME AFLR / 25kA / 1s
DEGREE OF PROTECTION (EXTERNAL/INTERNAL) IP4X / IP2X

MV PHASE DESIGNATION L1, L2, L3
AMBIENT TEMPERATURE -5°C ... 40°C
ALTITUDE <1000m

ABB PROJECT REALIZATION TEAM

PROJECT MANAGER:
ELEC. DESIGN ENGINEER: TRVAAY

TRHABAY

During the installation, commissioning period and the time of operation, client is obliged to follow all instructions and recommendation given by manufacturers of individual instruments installed inside supplied equipment
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Gas duct outlets rear number / placement: 2 / A03-A07 Switchgear room height - H: 3.5<H<4 m
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Unless otherwise noted on foundation details pages:
For non-wall standing installation: Minimum distance between a wall and a panel must be 600 mm on back side and 100 mm lateral.(Recommended)
5 For wall installation: Minimum distance between a wall and a panel must be 100 mm lateral and on back side. — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
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For non-wall standing installation: Minimum distance between a wall and a panel must be 600 mm on back side and 100 mm lateral.(Recommended)
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Evenness tolerance for laying the floor frame: + 2 mm within a measuring length of 1 m

Control cable entry:

-50 x 250mm and R30 openings when individual cable entry required for panels

Fixing methods are mentioned in the instruction manual,

-50 x 400mm openings at leftmost and rightmost panels

doc.nr. 1YTW571780-012
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Evenness tolerance for laying the floor frame: + 2 mm within a measuring length of 1 m

Control cable entry:
-50 x 250mm and R30 openings when individual cable entry required for panels

-50 x 400mm openings at leftmost and rightmost panels

Fixing methods are mentioned in the instruction manual,
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Evenness tolerance for laying the floor frame: + 2 mm within a measuring length of 1 m Control cable entry: Fixing methods are mentioned in the instruction manual,
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L2 - Panel rectangular LED de embutir (120x40cm)
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L3 - Luminaria LED circular de embutir (d:10cm)
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Egg g gg LISTA DE CARGAS [ | NO APLICABLE [X] (NO) | 1.16 TRANSPORTE
csglgt LAYOUT DE SUBESTACION [ ] RESPONSABLE: ABB[ ] CLIENTE[X]
03 - s 4
885583 FORMA: CARRETERA[X] MARITIMO[ ] AEREO []
- - - -- Emitido  |M.K.K. UYABB - OSE Sector R A TIPICO/ CELDA i ]
T - T - VT ecorresp) - DJSPOSICION GENERAL OV 344327 Cdd. Fornec. pelo Cliente
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8
NIVEL| ITEM | 2HB, 2.DATOS INSTALACION/SIST. ELECTRICO NIVEL| ITEM | 4B, 3. DATOS DEL TABLERO
(No) | 2.1 UBICACION DEL TABLERO: (NO) | 3.1 CARACTERISTICAS ELECTRICAS
INTERIOR [X] INTEMPERIE [ ] 3.1.1 |CIRCUITO DE POTENCIA:
(NO) | 22 AMBIENTE - AREA CORROSIVA: TENSION DE OPERACION 2.3kV
NO[X] st [] TIPO DE SUBSTANCIA PRESENTE: TENSION NOMINAL 7.2kV
-------------------- TENSION APLICADA 20kV (1 MIN)
OBS.: CUANDO NO ESPECIFICADO, SE CONSIDERA LAS CARACTERISTICAS DE ALTITUD, ] IMPULSO ATMOSFERICO (NBI) 60kV
—_ HUMEDAD Y AGRESIVIDAD, CONDICIONES DE TRABAJO, TEMPERATURA, CONDICIONES ATMOSFERICAS, CORRENTE NOMINAL 2500A
3 COMO LAS PRESCRITAS EN EL ESTANDAR (ITEM 1.6). CORRIENTE TERMICA CORTO CIRCUITO: S50kA 3s
(D) .
—
8' (NO) 2.3 ACTIVIDAD SISMICA: CORRIENTE DINAMICA DE CORTO CIRCUITO: 125kAef (ASIMETRICO)
M ESTANDAR ABB(*) X (0,59) ESPECIAL[ ] (UBC ZONA 4) CORRIENTE DE RESISTENCIA AL ARCO INTERNO:  50kA 1s
9 CLASSIFICACION DE ARCO INTERNO IAC A FLR
O
NO
S N0 24 ALTURA INTERNA LIBRE DE LA SALA ELECTRICA:  3<H<3.5m (NO) 3.1.2 |CIRCUITO AUXILIAR: PROCEDENCIA
3 (NO) | 25 ALTITUD DE LA INSTALACION: ~ <1000m o \o TENSION (V), FREC N BT
& , FREC. : :
<
5 MANDO X [ 110 Ve ] X
NO) | 26 ACCESO PARA MANTENIMIENTO: SENALIZACION [} [] 110 Vee O X
DELANTERO [X] prOTECCION X [ 110 Ve 0 X
i ESPECIAL [ ] TIPO DE ACCESO: MOTOR X O 110 Vec O X
£.38 OBS.: LOS ESPACIOS MINIMOS PARA MANTENIMIENTO SON INDICADOS EN LOS CALEFACCION - [ [] 230V, 50Hz O X
TR DIBUJOS DE LA PLANTA DE ANCLAJE. EL ESTUDIO DE LA UBICACION DEL TABLERO ILUMINACION
=50
;%;EE EN LA PLANTA CIVIL Y INTERFERENCIAS ES DE RESPONSABILIDADE DEL CLIENTE TOMA X O 230V, 50Hz 0 X
or =
28 cots X O 230V, 50Hz 0 X
38555 , CORTO CIRCUITO MAXIMO: 1,0 KA
SEare (NO) | 2.7 UBICACION Y FORMA DE ENTRADAS Y SALIDAS:
s5s8 POR DEBAJO DE LA CELDA[X] ~ ESPECIAL[] , ,
SBELs (N2) 3.1.3 |DISTRIBUICION DEL CIRCUITO AUXILIAR(ALIMENTACION EXTERNA):
AL EN LA CELDA AO1 Y DISTRIBUIDA PARA LAS OTRAS CELDAS
% §'E ‘5% (NO) 2.8 CARACTERISTICAS ELECTRICAS: (PUEDE HABER M,AS DE UNA ENTRADA DE ALIMENTACION EXTERNA EN LA IE
3] gé STz p FUNCION DE LA CANTIDAD DE CELDAS DEL TABLERO)
sgesis TENSION NOMINAL 7.2kV especiaL ]
558858 TENSION DE OPERACION  2.3kV
=828 FRECUENCIA SOHy (NO) 3.1.4 |ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS CABLES DE CONTROLES AUXILIARES:
03 POR DEBAJO DE LA CELDA[] ESPECIAL [ LA PARTE SUPERIOR
CANTIDAD DE FASES: DE LA CELDA
NEUTRO: .
PUESTO A TIERRA [%] AISLADO ] (N2) 3.1.5 |INTERLIGACION DE CABLES DE CONTROL AUXILIAR:
2 © 18, o
IR T CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO 35 - PERM. SIM.:  S0KAct ENTRE COMPARTIMIENTO DE BAJA TENSION X ESPECIAL[]
Bes gy (NO) | 3.2 CARACTERISTICAS MECANICAS Y CONSTRUCTIVAS
EEERE: CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO 3¢ - SUBTRANSIT.: 125kAef 391|110 CONSTRUCTIVO
S .0Zuw , 2. .
SE8 g CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO 3¢-T - (SIMETRICO): 0,4 KAef
§§ g85s RELACION X/R: COMPARTIMIENTADO [X] ESPECIAL[ ]
BB a5 E
T.5388 <17 [X] ESPECIAL[ ] ,
Suogto 3.2.2 |GRADO DE PROTECCION DEL ENVOLTORIO:  [p40
ESG2gS3
258580 (NO) TIPO DE CARGA: 3.2.3 |FORMA CONSTRUCTIVA:
ol g 23 29 ' CHAPA ESTRUCTURAL [X] ESPECIAL[ ]
Eoww B 3
Sggize TRANSFORMADOR (1) [ ] CAPACITOR[ ] MOTOR ] 3.2.4 |PUERTA COMPARTIMEINTO DE B.T:
ocEC 589 ’
§35Ea3 OTRO TABLERO [ ] ESPECIALL ] ESTANDAR ABB(*) [] ESPECIAL[ ]
TMO O v s
(1) EN TRANSFORMADORES TIPO SECO ES RECOMENDADA LA INSTALACION DE SUPRESORES
DE SURTO EN LA PROXIMIDAD DE LO MISMO.
- - - .- iti KK 4 TIPICO/ CELDA i .
N — - — \E:ri;j:do I\\,/_IL}_(K UYABB - OSE seor Resp.| - DJSPOSICION GENERAL OV 344327 Cod. Fornec. pelo Cliente
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
NIVEL| ITEM | 2HB, ( CONTINUACION - ITEM 3 ) NIVEL | ITEM | pHE, ( CONTINUACION - ITEM 4 )
(NO) 3.2.5 |MATERIAL Y MEDIDAS MINIMAS DE PERFILES, CHAPAS, ESTRUCTURA 4.2.5 |AISLAMIENTO (*)  (CONSULTE LA PAGINA DETALLES AISLAMIENTO EN LAS BARRAS)
Y ENVOLTORIO, EN CHAPA DE ACERO # 2 mm: (NO) 4.2.5.1| BARRA PRINCIPAL , .
) REVESTIMIENTO: ESTANDAR ABB(*) [X] ESPECIAL [ ]
PRE-ZINCADA ZN[X] ~ REVESTIDA EN AL ZN[ ] ESPECIAL [ ]
(N1) 3.2.6 |DISPOSICION DE LAS CELDAS: 4.2.5.2 | BARRAS DE DERIVACION: ESTANDAR ABB(* ESPECIAL
ESTANDAR ABB [X] ESPECIAL[ ] (N1) REVESTIMIENTO: X [
(N1) 3.2.7 |DIVISION PARA TRANSPORTE: ,
4.2.5.3| SOPORTE DE BARRAS: ESTANDAR ABB(* ESPECIAL
= CELDA INDIVIDUAL [X] ESPECIAL[ ] (NO) o L]
o (N1) 3.2.8 |TOLERANCIAS DIMENSIONALES:
| ,
S ESTANDAR ABB [X] ESPECIAL [] 4.2.6 |TRATAMIENTO DE LAS AREAS DE CONTACTO DE LAS BARRAS
1 ;
= OBS.: COTAS HASTA 200mm (+0,5mm) MAYORES QUE 200mm (+1%) (CONSULTE LA PAGINA DETALLES DEL TRATAMIENTO EN LAS BARRAS)
g COTAS REF.A ESPACIOS P/ PASAJE DE CABLES (+10mm) (NO) 4.2.6.1 |PRINCIPAL Y DERIVACION:  ESTANDAR ABB(*) X ESPECIAL []
% 4.2.6.2 | TIERRA: ESTANDAR ABB(*) IX] EsPECIAL []
(a4
&5 4. DATOS EQUIP.,, MATERIALES Y PROCESQS
=) NO DISPOSICION DE LAS FASES:
(NO) | 4.1 DUCTO DE ESCAPE DE GASES: (NO) 4.2.7
- = A-B-C MIRANDO DE FRENTE, DE LA IZQUIERDA P/ DERECHA,
sf NO ,
DE FRENTE P/ ATRAS Y DE ARRIBA P/ ABAJO [ ESPECIAL [ ]
5, . ,
53¢ (NO) 1.1 |MODELO: ESTANDAR (N1) 4.2.8 |FORMA DE IDENTIFICACION:
>C©
255g8 ) CINTA ADHESIVA COLORIDAX] ESPECIAL [ ]
DBt (NO) 4.1.2 |PROLONGACION OBLIGATORIA DEL DUCTO P/ FUERA DE LA SALA:
3955y : P
LERE: SIX NO[ ] (N1) 42.9 |COLORES PARA IDENTIFICACION:
o032
CE5ESE FASE A AZUL OSCURO X ESPECIAL []
§§§§% (N1) 4.1.3 |LADO DEL DUCTO PARA SER PROLONGADO (EN LA VISTA FRONTAL): FASE B BLANCO[X] ESPECTAL []
3 §§§§ DERECHO[] IZQUIERDO [X] POSTERIOR [ ] FASE C VIOLETA ] ESPECTAL [ ]
ik o) " , NEUTRO AZUL CLARO [] EsPECIAL []
@E%é%.g .14 |RESPONSABILIDAD DE SUMINISTRO DE LA PROLONGACION: TIERRA VERDE ] ESPECTAL []
=858u5 CLIENTE [X] OTRO[ | POSITIVO ROJO[ ] ESPECIAL [ ]
OBS: COMPRUEBE EN EL MANUAL DE INSTALACION LA ESPECIFICACION COMPLETA DE LA PROLONGACION NEGATIVO NEGRO[ ] ESPECIAL [ ]
(N1) 43 EQUIPOS
$e 8, 4.2 BARRAS (NO) 4.3.1 |SECCIONADORA: si[] NO[X]
S8483
w288% 4.2.1 |DIMENSIONES: CON FUSIBLE[ ]  SIN FUSIBLE[ ]
eSS 4 (N1) ,
21854 ESTANDAR ABB(*) [X] ESPECIAL[ ]
[T . s
§§ 228 11 4.2.2 |MATERIAL: (NO) 432 |INTERRUPTOR: st[X NO []
© o wu © 7 3 7
i COBRE [X] ESPECIAL[] - MEDIO DE EXTINCION: vacio X GAs sr6 [
(0] " 3 %.: ’ .
S88283 (N1) 4.2.3 |ELEMENTOS DE FIJACION: - OPER. MEC. EN LA PUERTA DE LA CELDA: OFF ] ON/OFF [X]
U L = , s 7 4
T ESTANDAR ABB(*) [X] ESPECIAL[ ] - EXTRACCION/INSERCION MOTORIZADA: st[] NO [X]
2t 8ED . .
Ec8o8 4.2.4 | ELEVACION DE TEMPERATURA: COMANDO “ON" NO CONSIDERA TODOS LOS ENCLAVAIMENTOS ELECTRICOS, PERMITIENDO
o () A A\ ”
E28E 8 ACORDE A IEC 62271-200[X] EspecIAL [] (NO) EL CIERRE EN LA CONDICION "REMOTO
sESSE
232 Eq w ’
253888 4.3.3 |CONTACTORES: si[] NO[X]
- EXTRACCION/INSERCION MOTORIZADA: Si[] NO [X]
- - - -- Emitido  |M.K.K. UYABB - OSE Sector Resp. DISPOSICIC’)N GENERAL TIPICO/ CELDA i ]
L — LI — v 07k OV 344327 Caod. Fornec. pelo Cliente
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
NIVEL| ITEM | 4B, ( CONTINUACION - ITEM 4) NIVEL| ITEM | 4B, ( CONTINUACION - ITEM 4)
(NO) 4.3.4 |CARRO DE TVs: (N1) 4.3.18 |SENALIZACION INTERRUPTOR:
- INDIC. ACTUACION
CELDA | ANCHO |COMPARTIMIENTO | EJECUCION |  JNEYIG ASTINIRN, POR EL IED[ ]
A04 Y A09 | 800 mm INTERRUPTOR | EXTRAIBLE NO LUCES VERDE (ABIERTO), ROJO(CERRADO), AMARILLO [X]
(PROTECCION ACCIONADO)
(N1) 4.3.19 |PRUEBA DE LAS LUCES DE SENALIZACION: NO [X] ESPECIAL ( POR BOTON )[]
(N1) 4.3.5 [DISPOSITIVO DETECTOR DE ARCO INTERNO: N2 4.3.20 | BORNERAS: ESTANDAR ABB(* ESPECIAL
- (N2) ()
S NO []  Ith LIMITADOR [] )
g_)l REA [] OTRO [ PONTUAL EN IED PRTECCION (NO) 4.3.21 | SUPERVISION BOBINA(S) APERTURA DEL INTERRUPTOR:
o , NO [] POR EL IED [X] POR STU[ ]
1N (N1) 4.3.6 |CABLES ELECTRICOS:
5 SIMPLE [X] TRIFASICO [ ] ESPECIAL[] 4.4 SINOPTICOS: st [X] NO[]
QO OBS.: VERIFICAR CANTIDAD MAXIMA DE CONEXIONES DE CABLES EN CADA FASE EN EL ]
N DOCUMENTO UGSTD0111120830 (N1) 4.4.1 |APLICACION:
Q
& (N1) 4.3.7 |ENTRADA DE CABLES DE POTENCIA: acritico X ESPECIAL[]
9 ESTANDAR ABB(*) [X] ESPECIAL [] (N1) 4:4.2 | ANCHO DE TRAZO:
ESTANDAR ABB - 10mm [X] ESPECIAL[ ]
(N1) 4.3.8 |ESPACIOS FUTUROS (SOLAMENTE ESPACIO VACIO, CERRADO TAPA ATORNILLADA): (1) 243 |coLor:
st LJ no B espeCIAL L TENSION | ESTANDAR [X] | ESPECIAL[ ]
£, 38 (N1) 4.3.9 |CELDA RESERVA (COMPLETA EXCEPTO SOPORTES Y PERFORACION DE LOS COMPONENTES): 7.2/12kV AZUL
cozSE ,
S éégg st ] NO [X] ESPECIAL [ ] 17.5kV AMARILLO
2ESES , ,
£2553 || (NO) 4.3.10 | PERFORACION DE BARRAS (CONEXION DE LOS CABLES DE POTENCIA): 24KV MARRON
SO5C
splss ESTANDAR ABB(*) [X ESPECIAL [ ] 4.5 IDENTIFICACIONES
£28%0 ,
5ZESH (NO) 4.3.11 |CONEXION DE ATERRAMIENTO: (N1) 4.5.1 |EXTERNAS (POR TARJETA):
82£5 . ,
§gg§'§ - BARRA DE TIERRA DEL TABLERO: 2 CONECTORES PARA CABLE 95mm2 PLASTICO ABS (ESTANDAR)(*) [X] ESPECIAL[ ]
- - PARARRAYOS: ATERRAMIENTO INDIVIDUAL POR CELDA, PERFORACION 10mm (N2) 4.5.2 |INTERNAS — COMPONENTE:
L8253 : ,
5BEGED ETIQUETA PLASTICA AUTOADHESIVA [X] ESPECIAL[ ]
£5522E|| (NO) 4.3.12 |DISPOSITIVO PARA BLOQUEO DE LOS OBTURADORES (FAIL SAFE):
T98E8E . (N2) 4.5.3 |INTERNAS — REGLA DE BORNES:
=8580% no [ si X , <
(NO) 4.3.13 | DISPOSITIVO DE BLOQUEO POR LLAVE (KIRK): ETIQUETA PLASTICA EN SOPORTE ESPECIAL[]
INTERRUPTOR: [X] S.PAT. [X]CELDAS TIPICO T02  ESPECIAL[ ]
4.6 ACABAMIENTO/PINTURA
© o (NO) 4.3.14 | BLOQUES DE PRUEBAS: /
g ggé g INTERNOS (ESTANDAR*) [ ] PUERTA [5] KONECTY (NO) 46.1 | PUERTAS FRONTALES Y TAPAS LATERALES:
Bes gy ) PINTURA ELECTROSTATICA AL POLVO RAL 7035
8335 (NO) 4.3.15 |INDICADORES DE PRESENCIA DE TENSION:
5c238 (NO) 4.6.2 | TAPAS POSTERIORES:
25903 NO TIENE (ESTANDAR*) [[] st [X] iy
S8.85_ PRE-ZINCADA ZN [X] ESPECIAL [ ]
T c
SEESEE | (NO) 4.3.16 | ATERRAMIENTO DE LAS PUERTAS: ATORNILLADAS [X] ESPECIAL[]
=vwoowng z
Sug8io ESTANDAR ABB (*) [X] ESPECIAL [] (NO) 4.6.3 |DUCTO DE GASES:
E4BSE ,
258580 PRE-ZINCADA ZN [X] ESPECIAL [ ]
EfZcoml | (N1) 4.3.17 |MANDO LOCAL INTERRUPTOR:
§%§ gg g por EL 1EDL ] POR LLAVES X (NO) 4.6.4 |DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE PINTURA:
BEES23 ESTANDAR ABB(*) X ESPECIAL[ ]
8858588| (N1) 4.3.17.1 | CUANDO POR LLAVE: (N1) 465 |OTROS MATERIALES:
LLAVE APERTURA-CIERRE: 3 POS. CON RETORNO AL CENTRO [X]  ESPECIAL []
ACORDE ITEM 3.2.5 X ESPECIAL[]
LLAVE LOCAL-REMOTO: 2 POSICIONES FIJAS [X]  EsPecIAL []
- - - .- iti KK 4 TIPICO/ CELDA i .
N — I — \E:ri;j:do I\\,/_IL}_(K UYABB - OSE secor Resp.. - DISPOSICION GENERAL OV 344327 Céd. Fornec. pelo Cliente
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1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
NIVEL| TITEM | pHRy ( CONTINUACION - ITEM 4) NIVEL| ITEM | pHEq ( CONTINUACION - ITEM 4)
ACCESORIOS
4.7 CABLES DE B.T. (N1) | 4.8 , ABB  CLIENTE
(N1) 47.1 |ACONDICIONAMIENTO: st NO SUM.  SUM.
CANALETAS PLASTICAS EN EL COMPARTIMIENTO DE B.T. [X] 4.8.1 |CALEFACCION X ] X ]
CANALETAS METALICAS EN EL COMPARTIMIENTO DE M.T. [X] 4.8.2 |ILUM. LED X ] X []
ESPECIAL ] 483 |TOMA (NBR14.136) 26[ | 3¢[ J2P+T[X] [X ] X ]
4.8.4 |CONECTORES DE POTENCIA ] X H H
§ (N2) 472 |AISLAMIENTO: pvc [X] ESPECIAL [ ] 4.8.5 |PLACA DE MONT. ESTANDAR X [] X []
o 4.8.6 |PLACA DE MONT. ESPECIAL [] X (] (]
| .
R (N2) 4.7.3 |TENSION NOMINAL: 750V [X] ESPECIAL [] 4.8.7 |CARR. TRANPS. INTERR./CONT. X [] X []
-
g (NZ) 4.7.4 |TEMPERATURA: 70°C & ESPECIAL |:| CANTIDAD | ANCHO DESNIVEL TABLERO-PISO
o . 00 650 mm
8 (N2) 4,7.5 [COLOR'Y SECCION: ESTANDAR ' ESPECIAL ’ 01 800 mm IE 0 mm I:l 100 mm I:l 150 mm
< COLOR | SECCION |COLOR | SECCION
0] 01 | 1000 mm
= CIRCUITO TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | NEGRO | 2,5mm?
VERDE Y ,
CIRCUITO ATERRAMIENTO TC AMARILLO | 2:5Mm? 4.8.8 |FLJACION AL PISO:
PISO DE CONCRETO [X] PISO METALICO []
;_ 2 ’ ’
oy CIRCUITO TENSION TP/INDICADOR DE TENSION | NEGRO | 1,5mm (CONSULTE LA PAGINA DETALLES DE FLJACION)
c o3
PERE, CIRCUITO ATERRAMIENTO | VERDEY 489 |OTROS ACCESORIOS:
> CE © ! 4
5% oE3 TP Y INDICADOR DE TENSION AMARILLO 01 MANIJA PARA INSERCION/EXTRACCION DEL CARRO DEL INTERRUPTOR
SR ;
85853 ILUMINACION ¥ CIRCUITO NEGRO | 2,5mm? 01 MANIJA PARA MANIOBRA DEL SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA
::4_’ Va ’
25883 CALEFACCION INTERLIGACION NEGRO | 4,0mm? 01 LLAVE PARA PUERTA DE BAJA TENSION
Lo 0=
BEEg? ATERRAMIENTO COMPONENTE VERDEY 00 MANIJA PARA MANIOBRA DEL SECCIONADOR NALF
o988 AMARILLO | 01 HERRAMIENTA DE MANEJO TERMINALES WEIDMULLER (cod. 1669630000)
53858 2 - -
T CIRCULTO Y ENCLAVAMIENTOS NEGRO | 1,5mm 22 SENSOR PONTUAL DE ARCO, CABLE DE 3.0m - 1MRS120534-003.0
BBEgES MANDO Y CONTR C.A. NEGRO | 1,5mm2 11 SENSOR PONTUAL DE ARCO, CABLE DE 5.0m - 1MRS120534-005.0
552852 >
CgEssE CIRCUITO Y ENCLAVAMIENTOS + [NEGRO | 1,5mm
MANDO Y CONTR C.C. - |NEGRO [ 1,5mm?2
ALIMENTACION AUXILIAR F|NEGRO | 4,0mm?
INTERLIGACION C.A. N |NEGRO |4,0mm? 4.9 ITEMS ESPECIALES:
g3 S, ALIMENTACION AUXILIAR *+ |NEGRO | 4,0mm?
988w INTERLIGACION C.C. - |[NEGRO [ 4,0mm2 410 REPUESTO
CENT 3 . .
LEAES Obs.: Las secciones maximas admitidas son: circ.corriente = 4,0mm2; circ.tension = 2,5mm2;
gg% 28 circ.mando = 1,5mm?2 ! ! ! ! 02 - BOBINA DE APERTURA INTERRUPTOR
53298 02 - BOBINA DE CIERRE INTERRUPTOR
So8% LT , , 03 - CT BDE 2600 DIN ALETA IP=1250
gessggl (N2 4.7.6 |IDENTIFICACION:  ESTANDAR ABB(*) [X] ESPECIAL [] IS1=5 A; 5 VA; 0.5
588285 152=5 A; 5 VA; 5P20
°u8s5s 03 - CT TPU 46.33., IP=2500A
2885E0 1S1=5 A; 5 VA; 0.5
Seplcs IS2=5 A; 5 VA; 5P10
5o o8s7 03 - VT BDE FT7S, Up=2300/V3 V
c5e8eE US1=100/V3 V; 15 VA; 0.2
sESEQ g , ) US1=100/3 V; 25 VA; 3P
[ =] ! !
§88Eas (*) PARA ESPECIFICACION DE LOS ITEMS ESTANDAR ABB, 03 - FUSIBLE 1A PARA VT BDE FI7S
DOCUMENTO UGSTD0111120830 8} - 55';%5 ?ESFHlAZiTIC'\IZHSggiB';ééE
- p
01 - VD4/P p210 12KV 1250A 50KA
- - - -- iti KK 4 TIPICO/ CELDA j .
N — = — \E:ri;j:do I\\,/_IL}_(K UYABB - OSE secorresp..  DISPOSICION GENERAL OV 344327 Cad. Fornec. pelo Cliente
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Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xRJ45) with HSR/PRP
and IEC61850-9-2LE

Protocol:IEC 61850+Modbus

Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xRJ45) with HSR/PRP
and IEC61850-9-2LE
Protocol:IEC 61850+Modbus

Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xR145) with HSR/PRP
Protocol:IEC 61850+Modbus

Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xR145) with HSR/PRP

0 1 2 3 4 5 6 7
9/0A
3 AC, 7.2kV, 50Hz, 2500A, 50kA/3s BB1
BB1( ®
ABB - VD4/P 12.12.50 P210 J ABB - VD4/P 12.25.50 P275 J ABB - VD4/P 12.25.50 P275
I 12 kv I 12 kv I 12 kv
X' 1250 A -\ 2500 A -\ 2500 A
@\Iw @\IW @\Iw
MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2 MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2 MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2
Y’ DIFERENTE LLHAVE Y DIFERENTE LLHAVE Y DIFERENTE LLHAVE
P2 P1
ISOLET - BDE2600 DIN ALT (DET. CAP) ABB - TPU 46.33
HH <>ﬁt 1250/5/5 A HH <>75L 2500/5/5 A
5P20 5VA 0.5 5VA
Q 0.5 5VA Q 5P10 5VA 1A
3 [p1 3 [p2
ISOLET - BDE FT7S
2300/v/3 - 100/v/3 -100/3 V
0.2 15VA
3P 25VA
HH
Indicador en dummy
ABB ABB
EK6 EK6
ﬂ -RLE3 % -RLE3
U U
| Max. 3x (3x630mm?2) | Max. 6x (3x630mm?2)
CELDA 1| A01 2| A02 3] A03 4 | A04
TIPICO TO1 T02 TO3 T04
APLICACION Entrada 01 SALIDA 01 Acoplador 01 Remonte 01
CORRIENTE NOMINAL 1250A 2500A 2500A 2500A
RELE DE PROTECCION REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G
COMUNICACION Serial:None Serial:None Serial:None Serial:None

Protocol:IEC 61850+Modbus

IND. DE TENSION

INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS

INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS

INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS

SOPORTE DE BARRAS S st st St
VT GUARD NO NO NO SI
1 — s — \E,mfdod o UYABB - OSE seor Resp.| - DJSPOSICION GENERAL TipieoreEDA OV 344327 C4d. Fornec. pelo Cliente
g Bl — e TABLERO 7.2 kV
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Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xRJ45) with HSR/PRP
and IEC61850-9-2LE

Protocol:IEC 61850+Modbus

Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xRJ45) with HSR/PRP
and IEC61850-9-2LE

Protocol:IEC 61850+Modbus

Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xRJ45) with HSR/PRP
and IEC61850-9-2LE

Protocol:IEC 61850+Modbus

Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xR145) with HSR/PRP
Protocol:IEC 61850+Modbus

IND. DE TENSION

INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS

INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS

INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS

0 1 2 3 4 5 6 7
8/7A 3 AC, 7.2kV, 50Hz, 2500A, 50kA/3s
BB1-»
ABB - VD4/P 12.25.50 P275 ABB - VD4/P 12.12.50 P210 ABB - VD4/P 12.25.50 P275 ABB - VD4/P 12.25.50 P275
I 12 kv 1 12 kv I 12 kv I 12 kv
X' 2500 A X 1250 A -\ 2500 A X' 2500 A
@\Iw @\Iw ®\IW @\Iw
MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2 MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2 MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2 MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2
Y’ DIFERENTE LLHAVE Y DIFERENTE LLHAVE Y DIFERENTE LLHAVE Y DIFERENTE LLHAVE
P1 P2 P1
ABB - TPU 46.33 ISOLET - BDE2600 DIN ALT (DET. CAP) ABB - TPU 46.33
HH <>ﬁt 2500/5/5 A HH <>75L 1250/5/5 A HH <>ﬁt 2500/5/5 A
0.5 5VA 5P20 5VA 0.5 5VA
Q 5P10 5VA Q 0.5 5VA Q 5P10 5VA
3 P2 3 [p1 3 P2
HH
Indicador en dummy
ABB ABB ABB
EK6 EK6 EK6 10/0D
ﬁ -RLE3 % -RLE3 ﬂ -RLE3 BB1
jp— j— p— >
| Max. 6x (3x630mm?2) { Max. 3x (3x630mm?2) { Max. 6x (3x630mm?2)
CELDA 5] A05 6| A06 7| A07 8| A08
TIPICO TO2 TO1 T02 T03
APLICACION SALIDA 02 Entrada 02 SALIDA 03 Acoplador 02
CORRIENTE NOMINAL 2500A 1250A 2500A 2500A
RELE DE PROTECCION REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G REF615 HBFHAEFCNHC5BBN11G
COMUNICACION Serial:None Serial:None Serial:None Serial:None

SOPORTE DE BARRAS SI SI SI SI
VT GUARD NO NO NO NO
1 — s — \E,mfdod o UYABB - OSE seor Resp.| - DJSPOSICION GENERAL TipieoreEDA OV 344327 C4d. Fornec. pelo Cliente
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Mod.

0 1 2 3 4 5 6
3 AC, 7.2kV, 50Hz, 2500A, 50kA/3s
® $BB1
—i
% ABB - VD4/P 12.25.50 P275 ABB - VD4/P 12.12.50 P210
| -
| I 12 kv I 12 kv
o
N -\° 2500 A X 1250 A
2 O \. i O \. 20,
™M MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2 MBO1, MBO2, MBC, MAS, RLE1, RLE2
3 Y DIFERENTE LLHAVE Y DIFERENTE LLHAVE
o
S P1 P2
8 ABB - TPU 46.33 ISOLET - BDE2600 DIN ALT (DET. CAP))
& HH <>75L 2500/5/5 A HH <>ﬁt 1250/5/5 A
< 0.5 5VA 5P20 5VA
©) 1A Q)H 5P10 5VA Q)H 0.5 5VA
-]
3 [p2 3 [p1
ISOLET - BDE FT7S
2300/v/3 - 100/v/3 -100/3 V
0.2 15VA
9 3P 25VA
£
Q..U
B85
\ig
o3
=5
29
o5
oo
a3 ABB ABB
55 EK6 EK6
682 9/7D ﬂ -RLE3 ﬂ -RLE3
Ss BB1-> = L
B86<
S8 E
Pui
U U
| Max. 6x (3x630mm?2) { Max. 3x (3x630mm?2)
)
%3
S ®
T un
7 3 CELDA 9| A09 10| A10 11| A1l
g8 TiPICO T4 T02 TO1
38w .
gg £ APLICACION Remonte 02 SALIDA 04 Entrada 03
§ 75| | CORRIENTE NOMINAL 2500A 2500A 1250A
% éé RELE DE PROTECCION REF615 HBFCACABNEC5BBN11G REF615 HBFHAEAGNHC5BBN11G REF615 HBFHAEAGNHC5BBN11G
§E3| COMUNICACION Serial:None Serial:None Serial:None
aom . Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xR145) with HSR/PRP Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xR145) with HSR/PRP
%% é Ethernet 100Base FX (2xLC, 1xRJ45) with HSR/PRP and IEC61850-9-2LF and IEC61850-9-2LF
IS §}§ Protocol:IEC 61850+Modbus Protocol:IEC 61850+Modbus Protocol:IEC 61850+Modbus
Eaow
o 7
852 IND. DE TENSION INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS INDICATOR CPI Plus 3-52 kV BNS
SOPORTE DE BARRAS SI SI NO
VT GUARD SI NO NO
. i - it KK. ~ TIPICO/ CELDA j .
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/]
[
1004 mm h h h h
M M M [
£ D ] D ] D 1 h ] D ]
S IS N 1 | e G B ! B
5 % o0 5 %o 5 % o0 i [:::::] 5 %o
[ ) [ ) [ ] ® [ ]
i © i © i © i © i ©
o2 e e .0
i i i i i
i i i i i
i i i i i
1 1 1 1 1
40 800 1000 1000 800 1000
ANCHO TOTAL: 10080 mm
PESO TOTAL ESTIMADO DEL TABLERO: 13850 kg
CELDA A01 A02 AO3 A04 AO5

Para verificar posicionamiento, cantidades y detalles de los componentes como visores, accionamientos, cierres de puertas, bisagras, equipamientos de la puerta de baja tension, identificaciones y otros, mirar el dibujo detallado unitario de cada unidad tipica.
La vista frontal de cada celda unitaria presentada en este dibujo de disposicion general es una representacion genérica y no reproduce especificamente estos detalles. este dibujo debe ser utilizado Unicamente para verificacion de dimensiones externas principales, disposicion, secuencia, accesos e interferencias.estas informaciones en la fase de aprobacion y
adecuacion del tablero en la sala eléctrica. El dibujo detallado de cada unidad tipica sera suministrado oportunamente, en el cuaderno Electromecanico.

TIPICO/ CELDA
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propriedade deste
vem, sem nossa

autorizagdo escrita, ser copiados, reproduzidos,
comunicados a terceiros ou postos a sua disposicao
sob pena de o infrator responder pelos seus atos
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2700 mm

Q Q Q Q

(] (] [ J o [ J
i ° i © [ © - © i ©
f] f] I i f] IO i f] f] N
i i i i i
i i i i i

800 1000 1000 800 1000

ANCHO TOTAL: 10080 mm
PESO TOTAL ESTIMADO DEL TABLERO: 13850 kg

|6 | A06 A07 A08 [9] A09 A10

Para verificar posicionamiento, cantidades y detalles de los componentes como visores, accionamientos, cierres de puertas, bisagras, equipamientos de la puerta de baja tension, identificaciones y otros, mirar el dibujo detallado unitario de cada unidad tipica.
La vista frontal de cada celda unitaria presentada en este dibujo de disposicion general es una representacion genérica y no reproduce especificamente estos detalles. este dibujo debe ser utilizado Unicamente para verificacion de dimensiones externas principales, disposicion, secuencia, accesos e interferencias.estas informaciones en la fase de aprobacion y
adecuacion del tablero en la sala eléctrica. El dibujo detallado de cada unidad tipica sera suministrado oportunamente, en el cuaderno Electromecanico.

[ — _ 5de0 y I\\,/I'LK'K' UYABB - OSE seorresp|  DJSPOSICION GENERAL TIPICOTCELDA OV 344327 Cdd. Fornec. pelo Cliente
g 2 T TABLERO 7.2 kV A%EBEB
A |M.K.K.24/01/20|% Esténdar |IEC 62271-200 KOO o
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E f] L
(@l :| _
5 % o0 h
@
D O
@
i
H
H
J
800 40

ANCHO TOTAL: 10080 mm

PESO TOTAL ESTIMADO DEL TABLERO: 13850 kg
CELDA A1l |

Para verificar posicionamiento, cantidades y detalles de los componentes como visores, accionamientos, cierres de puertas, bisagras, equipamientos de la puerta de baja tension, identificaciones y otros, mirar el dibujo detallado unitario de cada unidad tipica.

La vista frontal de cada celda unitaria presentada en este dibujo de disposicion general es una representacion genérica y no reproduce especificamente estos detalles. este dibujo debe ser utilizado Unicamente para verificacion de dimensiones externas principales, disposicion, secuencia, accesos e interferencias.estas informaciones en la fase de aprobacion y
adecuacion del tablero en la sala eléctrica. El dibujo detallado de cada unidad tipica sera suministrado oportunamente, en el cuaderno Electromecanico.
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Tolerancias para la instalacion del anclaje de las celdas:

Tolerancia de la celda: £ 1 mm en una longitud de 1 m

Tolerancia del tablero: 1 mm por 1 m, pero no mas de 3 mm en toda la longitud

Ademas de la anchura del pasillo al operador, se recomiendan como distancias minimas para el mantenimiento frontal 1500mm y de acceso posterior 1000mm.

All rights are reserved for this document, even in

propriedade deste
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Tolerancias para la instalacion del anclaje de las celdas:

Tolerancia de la celda: £ 1 mm en una longitud de 1 m

Tolerancia del tablero: 1 mm por 1 m, pero no mas de 3 mm en toda la longitud

Ademas de la anchura del pasillo al operador, se recomiendan como distancias minimas para el mantenimiento frontal 1500mm y de acceso posterior 1000mm.

All rights are reserved for this document, even in
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INSTRUCCION UNIGEAR PARA ANCLAJE

PUNTOS DE ANCLAJE DEL
CUBICULO

POSTERIOR

CORTE "AA"

DETALLE DEL ANCLAJE

40

@14 EN CONCRETO

INSTRUCCION PARA ANCLAJE

1 - COLOCAR EL PANEL EN EL LUGAR DESEJADO
2 - MARCAR LA POSICION DE PERFORACION

3 - PERFORAR CON BROCA DE VIDIA CON @14 Y PROFUNDIDAD DE 39MM

DEL
+ +

Ua& +

-
L

L= ANCHO
P= PROFUNDIDAD

>

>

A
N

— ]

VISTA EM PLANTA

.

1 - TORNILLO ALLEN SEXT INT. - 3309-T21336/M10x40
2 - TALA DE FIJACION - 561762-001
3 - ANCLAJE RAPIDO 18459 - T22314/M10

(TECNART - URM-M10)

4 - COLOQUE EL BUJE EN EL
PERNO DE ANCLAJE E
INTRODUZCA EL
CONJUNTO EN EL HUECO

VENTAJA:

5 - MARTILLE EL CONJUNTO
BUJE-PERNO DE ANCLAJE
DENTRO DEL HUECO .
PROVOCANDO LA EXPANSION
DEL PERNO DE ANCLAJE

7 - COLOCAR LA PLACA 2 E INTRODUCIR
POR COMPLETO EL TORNILLO 1, SIN
OLVIDAR LAS ARANDELAS CONFORME
INDICADO EN EL CORTE "AA"

8 - APRETAR CON TORQUE 4Nm

ESTE SISTEMA DE FIJACION CONCEBIDO POR
LA ABB PERMITE ANCLAR EL CUBICULO SIN
NINGUN DESPLAZAMIENTO.

EL ANCLAJE ES POSIBLE Y FACILITADO CON EL
CUBICULO EN EL LUGAR DEFINIDO, NO SIENDO
NECESARIOS DESPLAZAMIENTOS

6 - RETIRE EL BOTADOR

Tolerancias para la instalacidén del anclaje de las celdas:
Tolerancia de la celda: £ 1 mm en una longitud de 1 m
Tolerancia del tablero: 1 mm por 1 m, pero no mas de 3 mm en toda la longitud
Para mas detalles consulte el manual de servicio, instalacion y manutencion No.1VLM000363_rev.6, seccion-5.2.1

TIPICO/ CELDA
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BARRA DE DERIVACION

BARRA PRINCIPAL
BARRA DE DERIVACION
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PARTE FIJA DEL INTERRUPTOR
—
c—
77
I,
V2
01 -
-
02 TERMINAL DEL TC BARRA DE DERIVACION
] - ' BARRA CONEXION DE CABLES
. -y
03 p' a0 !
—
o
\ |
L
2
©
£ 4
E D -
o

05

Estas vistas presentadas es una representacion genérica, es solo para representar el

propriedade deste
mnen ¢ 1 Vem, sem nossa
autorizagao escrita, ser copiados, reproduzidos,

Nossa firma mantem o direito de
documento e anexos. Eles nao de

comunicados a terceiros ou postos a sua disposicao
sob pena de o infrator responder pelos seus atos

"DETALLE DE TRATAMIENTO DE LAS BARRAS". El dibujo detallado de cada unidad tipica sera suministrado oportunamente, en el cuaderno Electromecanico.

PUNTO| DESCRIPCION ESTANDAR ESPECIAL NOTA

BARRA PRINCIPAL PLATEADO -- . o . o i .

01 _ - Barra principal con derivacion: una cara de la extremidad de la barra principal es plateada. La extremidad superior de la
BARRA DE DERIVACION NO PLATEADO - barra de derivacién no es plateada.

0 BARRA DE DERIVACION NO PLATEADO -- o o - _ _ _ o
PARTE FDJA DEL INTERRUPTOR PLATEADO — - Bzflrra _Qe derivacion entre la barra prln_qpal y contacto fijo superior del interruptor: la extremidad inferior de la barra de

- derivacion no es plateada. El contacto fijo es plateado.

BARRA DE DERIVACION NO PLATEADO -- o ] . .

03 - Barra de derivacion entre interruptor y TC: la barra no es plateada en las extremidades. El contacto fijo inferior es
TERMINAL DEL TC PLATEADO

: plateado. El contacto del TC es plateado.

BARRA CONEXION DE CABLES NO PLATEADO - L . .

04 _ - Barra de derivacion de salida para cables: La barra no es plateada en las extremidades. El contacto del TC es plateado. El
TERMINAL DEL CABLE PLATEADO/ESTANO - terminal de cable (suministro cliente) tiene plata o estafio.

05 | BARRA TIERRA NO PLATEADO -

nos termos da lei civil e criminal

OBS: LA AREA DE CONTACTO DE LOS INTERRUPTORES, TCS Y SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA SERA PLATEADAS

DEBIDO A LA C(?NST’RUCCIC’)N ESTANDAR DE ESTOS EQUIPOS.
(DEBIDO A RAZON TECNICA ALGUNAS BARRAS PUEDEN TENER PLATA MISMO EN EL CASO DE NO TENER INDICADO)
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Estas vistas presentadas es una representacion genérica, es solo para representar el "DETALLES
AISLAMIENTO EN LAS BARRAS". El dibujo detallado de cada unidad tipica sera suministrado oportunamente, en el cuaderno Electromecanico.
%5 f§,8 DETALLES AISLAMIENTO DE LAS BARRAS - CELDAS 12kV DETALLES AISLAMIENTO DE LAS BARRAS - CELDAS 17.5kV E 24kV
Egé aw PUNTO| DESCRIPCION CORRIENTE NOMINAL ESTANDAR ESPECIAL PUNTO| DESCRIPCION CORRIENTE NOMINAL ESTANDAR ESPECIAL
% éé g § Hasta 2500A NO AISLADO - 01 | BARRA PRINCIPAL Todas la corrientes AISLADO (TAPAS EN LAS CONEXIE
5239 01 | BARRA PRINCIPAL :
§§ gog 3150A a 4000A AISLADO (TAPAS EN LAS CONEXIM 02 | BARRA DE DERIVACION Todas la corrientes AISLADO
Q> 7
g§ g % g = , Hasta 2000A NO AISLADO - 03 BARRA DE DERIVACION Todas la corrientes NO AISLADO
o c .
gEESSE 02| BARRA DE DERIVACION 2500A a 4000A AISLADO 04 | BARRA CONEXION DE CABLES Todas la corrientes NO AISLADO
= 05
Sur gl , Hasta 2000A NO AISLADO 05 | BARRA TIERRA N.A. NO AISLADO
4958 03 | BARRA DE DERIVACION
gggEES 2500A a 4000A NO AISLADO
c T e C O
85205 ) Hasta 2000A NO AISLADO
clo80° 04 | BARRA CONEXION DE CABLES
ESRRT 8 2500A a 4000A NO AISLADO
= L
E%E cg23 05 | BARRA TIERRA N.A. NO AISLADO
885538
ZTmo O nm C
(DEBIDO A RAZON TECNICA ALGUNAS BARRAS PUEDEN SER AISLADO MISMO EN EL CASO DE NO TENER INDICADO)
- - R -- Emitido | M.K.K. . ~ TIPICO/ CELDA , .
. le.rl - L UYABB - OSE secor Resp.. - DISPOSICION GENERAL OV 344327 Céd. Fornec. pelo Cliente
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