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JEFE DE PROYECTO: ARQUITECTO:

ASIST. DE PROYECTO:

FECHA:

ESCALA:

PLANO:

ASESOR TÉCNICO

ING. CÉSAR FERNÁNDEZ

ARQ. VERONICA SUAREZ ARQ.JORGE BURGOS

ROSANA PEREIRA

FEBRERO 2024

ISIDORO NOBLIA CERRO LARGO

SS.EE Y DEPOSITO

1.75

48541/6

LUMINARIAS Y TOMAS

ISO-A2_594x420

L1

L2

L3

REFERENCIAS

Luminaria LED 60x60 de adosar Tablero General

Circuito interior de luminarias caño acero galvanizado

tipo DAISA

Luminaria LED cuadrada de adosar 30x30

Luminaria LED Brazo Baño

LX1

Luminaria tipo TORTUGA ext. con fotocélula

NOTA: TODAS LAS LUMINARIAS SERAN      SUPERVISADAS POR EL. Dir. de Obra.

Caja Genérica para puesto de trabajo (6 tomas en total)

Tomas 3 en linea + 1 schucko (x3)

Toma para Aire Acondicionado (AA) schucko


