Ciencias Sociales

Universidad de la RepUblica
URUGUAY

Montevideo, de diciembre de 2023

COMPRA DIRECTA N.°/2023

OBJETO:
coD. | ; .
SICE ITEM DESCRIPCION CANT. UNIDAD
3313 1 Contratacion de un servicio de mantenimiento de 12 meses
equipos de aire acondicionado y calefaccion .

REQUERIMIENTOS

1). Cotizar exclusivamente en pesos uruguayos.
2). Entrega: Debe estar incluida en el precio.
3) Periodo de Garantia (si corresponde)
4) Forma de pago: Crédito SIIF 30 dias.
5) Mantenimiento de oferta: 30 dias

6) Plazo de presentacion de ofertas: El que figura en la publicacién de SICE para esta
compra.

La Administracion se reserva el derecho de elegir la oferta que considere mas
conveniente a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio, adjudicar
total o parcialmente la compra y dividirla entre oferentes que presenten ofertas similares
en calidad y precio, asi como declarar desierta o rechazar todas las ofertas

Seccion Compras
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 - PB
Tel: 2411 8217 int. 225 al 227

compras@cienciassociales.edu.uy
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
UBICACION: Constituyente 1502,

CONSIDERACIONES GENERALES:

La presente Memoria Descriptiva tiene el objeto junto con los planos de albafiileria y las planillas; de suministrar
a los Contratistas, una idea clara referente a las obras a realizar.

Regira como tal la Memoria Descriptiva General para Edificios Pablicos del MTOP, mientras no
contradiga los planos y esta Memoria Particular.

Se trata del suministro de servicios de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado del edificio de
Facultad de Ciencias Sociales.

La prestacion de este servicio implica visitas periddicas de chequeo que garanticen el correcto funcionamiento
de todos los equipos.

Se deberan hacer:

CHILLER
Visita mensual, se deberan realizar las siguientes tareas para asegurar el funcionamiento adecuado:
1) Se debera comprobar la correcta entrada y salida de aire y agua.
2) Comprobar las temperaturas de condensacion y evaporacion
3) Comprobar que no existan perdidas de carga en el intercambiador de agua.
4) Verificar en el visor la no existencia de humedad.
5) Asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad y automatismos.
6) Verificar niveles de gas, aceite, etc.
7) Verificacion del nivel de aceite con el compresor en marcha
8) El flujo de refrigerante a través del visor de liquido debe presentarse regular, debe controlarse que el
visor de liquidos no tenga burbujas, su presencia indica falta de refrigerante.
9) Inspeccion general de la instalacion para asegurar que no existen condiciones anormales de
funcionamiento.
10) Lectura y anotacion de consumos eléctricos y tension de alimentacion.
11) Control y reposicion aislacion y pintura.

Visita anual:
1) Controlar los contactos eléctricos de los contadores de los motores.
2) Control de valvulas, tubos, etc. y limpieza de filtros de agua.
3) Verificacién y reparacion de todas las conexiones eléctricas.
4) Comprobar el estado de los cojines del motor del ventilador y su acondicionamiento en caso de ser
necesario.
5) Comprobar el estado del aceite del compresor.
6) Limpieza de la bateria condensadora. Lavado a chorro de agua con presion.

MANDEJADORA

Visita bimestral:
1) Inspeccion de tuberias de alimentacion y drenaje.
2) Inspeccion de electrovalvulas de aportacion y drenaje.
3) Inspeccion del estado de abrazaderas y sistema de fijacion.
4) Paso a manual del sistema.
5) Inspeccion de estado y contactores y reles térmicos.
6) Inspeccidn de bases de fusibles.

Seccion Arquitectura

__ CIe.nC|a_5 Sociales o arquitectura@cienciassociales.edu.uy
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Visita trimestral:
1) Inspeccion, limpieza y sustitucion de filtros.
2) Inspeccion de correas y poleas de transmision.
3) Inspeccidn de alineacion de polea-correa.
4) Verificacion de consumo de motor ventilador.
5) Comprobacion de estado de rodamientos y cojines de motores y ventiladores.
6) Inspeccion de tubos de presostatos.
7) Comprobacion de la actuacion de valvula de tres vias.
8) Inspeccion de soldaduras y racores de la unidad.
9) Inspeccion de bandeja de condensados y desaglie.
10) Inspeccion de cableado ajuste de conexiones, limpieza de conjunto.
11) Verificacion de estado de las bases de reles y comprobacion contacto bobina y temporizador.
12) Lavado de condensadores.

Visita semestral:
1) Inspeccion de soportes antivibratorios de bancada.
2) Inspeccidén de estado de pintura anticorrosion de bancada y bastidor.
3) Inspeccidn de cierres de paneles de recubrimiento de bastidor.
4) Inspeccion de aislamiento de paneles.
5) Limpieza de bastidor y elementos interiores.
6) Comprobar la regulacion de presostatos diferenciales de control de obstruccion de filtros y falta de flujo
de aire.
7) Comprobacion de alarma de falta de flujo de aire.
8) Verificacién y ajuste sonda central de temperatura, comprobacion de alarmas eléctricas.
9) Inspeccidn de secuenciador HSE-4/3 Verificacion de entrada y de alternada periddica.

Visita anual:
1) Verificar la regulacion del sistema electronico.
2) Inspeccion de estado de incrustacion de aletas de aluminio de las baterias de enfriamiento limpieza con
liquido.

SISTEMA DE DUCTOS DE DISTRIBUCION
1) Regulacion de caudales.
2) Limpieza de difusores y rejas de inyeccion.
3) Reparacion de aislamiento o pintura donde corresponde.

FANCOILS

1) Limpieza o sustitucion de filtros.

2) Control y regulacion de valvulas.

3) Control de temperaturas y consumos de turbina.
4) Regulacion de termostatos.

5) Limpieza de bandeja de condensado.

SPLIT
1) Limpieza de frentes.
2) Limpieza de filtros.
3) Limpieza de desagiies.
4) Control de presiones.
5) Control de temperaturas.
6) Control de consumos.

Seccion Arquitectura
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ROOFTOP

Visita mensual y anual:
1) Limpieza o sustitucion de filtros.
2) Control de Pintura.
3) Control de consumos.

Seccion Arquitectura
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