Ciencias Sociales

Universidad de la RepUblica
URUGUAY

Montevideo, 28 de diciembre de 2023

COMPRA DIRECTA N.°146/2023

OBJETO:
coD. | ; .
SICE ITEM DESCRIPCION CANT. UNIDAD
67925 1 Contratacion de un servicio de mantenimiento de 12 meses
alarmas de deteccion y extincion de incendio.

REQUERIMIENTOS

1). Cotizar exclusivamente en pesos uruguayos.
2). Entrega: Debe estar incluida en el precio.
3) Periodo de Garantia (si corresponde)
4) Forma de pago: Crédito SIIF 30 dias.
5) Mantenimiento de oferta: 30 dias

6) Plazo de presentacion de ofertas: El que figura en la publicacién de SICE para esta
compra.

Se adjunta memoria descriptiva y planos con la ubicacion y caracteristicas de los
equipos

La Administracion se reserva el derecho de elegir la oferta que considere mas
conveniente a las necesidades del servicio, aunque no sea la de menor precio, adjudicar
total o parcialmente la compra y dividirla entre oferentes que presenten ofertas similares
en calidad y precio, asi como declarar desierta o rechazar todas las ofertas

Seccion Compras
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502 - PB
Tel: 2411 8217 int. 225 al 227

compras@cienciassociales.edu.uy
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
UBICACION: Constituyente 1502,

CONSIDERACIONES GENERALES:

La presente Memoria Descriptiva tiene el objeto junto con los planos de albafiileria y las planillas; de suministrar
a los Contratistas, una idea clara referente a las obras a realizar.

Regira como tal la Memoria Descriptiva General para Edificios Pablicos del MTOP, mientras no
contradiga los planos y esta Memoria Particular.

Se trata del suministro de servicios de mantenimiento preventivo del sistema de deteccion y alarma de
incendio, para el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales.

La prestacion de este servicio implica visitas periddicas que permitan realizar pruebas para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema y/o diagnosticar posibles fallos.

FRECUENCIA BIMESTRAL

La limpieza de los sensores de humo fotoeléctricos debe realizarse mediante la inyeccion de aire comprimido
a presion dentro de la cdmara. Para ensayos los elementos que se utilicen no deben ser contaminantes, para
ello se utilizaran simuladores especiales en spray.

El mantenimiento preventivo del sistema pretende detectar posibles alteraciones de las condiciones normales
de funcionamiento mediante la verificacion de todos los componentes.

1) Verificacion del estado general de llaves y comandos de la central en lo referente a su aspecto y
condiciones de operacion.

2) Medicidn y verificacion del estado de la bateria de acuerdo con las indicaciones especificas del
fabricante.

3) Simulacién del efecto de fuego mediante dispositivos disponibles en la central, con la finalidad de
asegurar el correcto funcionamiento de los indicadores sonoros y visuales.

4) Ensayo de operacion de los acondicionadores manuales.

5) Ensayo por muestreo de la operacion de los detectores de cada circuito.

FRECUENCIA ANUAL

1) Limpieza, ensayos, medicidn y calibracién de todos los detectores.

Seccion Arquitectura

__ CIe.nC|a_5 Sociales o arquitectura@cienciassociales.edu.uy
w Universidad de la Repiblica Tel.: 2410 6720 int. 226
<t18> URUGUAY

www.cienciassociales.edu.uy
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