DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

AIC, 2 de Julio de 2026

PROCEDIMIENTO Compra Directa No. 330/2026

SOLICITUD RECURSO | ACONDICIONAMIENTO DE RED DE EVACUACION

DE AGUAS SERVIDAS EN AEROPUERTO DE
COLONIA

REQUISITOS DEL LLAMADO:
VER ANEXO.

SRES PROVEEDORES:

e Las ofertas deberan ingresarse directamente en el Portal de Compras Estatales

= SICE, con la propuesta comercial adjunta.
e lLas empresas deberan estar inscritas en el RUPE.
e El pago se realizard a través del SIIF.
e Por mas informacién o consultas, comunicarse con COMPRAS:
e Teléfono: 26040408 int. 4026

e Correo electronico: compras@dinacia.gub.uy

OBSERVACIONES:
Visita: No obligatoria.

En caso de que la empresa considere necesario realizar una visita previa a efectos de
elaborar su oferta, debera solicitar su coordinacién con la debida antelacién, a fin de
posibilitar su realizacion antes de la fecha y hora fijadas para el cierre de la presentacion
de ofertas.

Las solicitudes efectuadas con escasa antelacion quedaran sujetas a las posibilidades de
coordinacion existentes, sin que ello implique la modificacion de los plazos establecidos
para el presente procedimiento.
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1 DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E INFRAESTRUCTURA

AERONAUTICA
L DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
/NAG\ DIVISION ARQUITECTURA

N

Aeropuerto Internacional de Carrasco, “General Cesareo L. Berisso”, 08 de junio de 2026.

MEMORIA TECNICA

Desobstruccion de Red de Saneamiento - Aeropuerto de Colonia -2026

OBJETO. -

Se trata de realizar la desobstruccion de la red de evacuacion de las aguas negras a partir de
la primer camara de entrada al sistema (CI 1) en la casa del jefe del aeropuerto, hasta su
finalizacion en el Pozo Séptico ubicado antes del Jardin de Totoras.

1. Se realizara una limpieza de toda la red de saneamiento a partir de la camara de
Inspeccion N ° 1, hasta la fosa séptica tltimo puntos del sistema.

2. De ahi en adelante (CI N ° 1) se inspeccionara cada tramo entre camaras,
desobstruyendo cada tramo (usando cintas metalicas y agua a presion), de manera de
que las aguas escurran libre y naturalmente.

3. Se descubriran cada una de las camaras del sistema limpiandolas de cualquier
atascamiento o desmoronamiento que se haya producido hacia el interior de la mismas,
para que el agua escurra libremente.

4. Desagote completo de la camara séptica (20m? aproximadamente).

PREVENCION DE ACCIDENTES. —

El contratista observara estrictamente las prescripciones que se indican en materia de
prevencion de accidentes. Se dard estricto cumplimiento al Decreto 89/995 en todos sus
término.

El contratista debera observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o
municipales correspondientes o relativos a sanidad, y debera tomar aquellas precauciones

que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres o de riesgo.
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El contratista debera adoptar las precauciones para prevenir accidentes, siendo a su cargo la
construccion y mantenimiento de sefiales, luces, avisos, barricadas y otros signos que
adviertan y prevengan adecuadamente de los riesgos existentes en los distintos sitios de la
obra; también observara las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir
accidentes, y dispondrd de los recursos para asistencia de primeros auxilios en caso de

accidentes.
Todas las instalaciones se entregaran limpias, prolijas y sin restos de derribos.
Director de Division Arquitectura.

Asesor V Grado 11

Bong_

Arq. Tomas Lenzi
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